ROMANIA

JUDETUL HARGHITA
COMUNA DEALU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.32 din 22 aprilie 2021
privind infiintarea serviciului de iluminat public, aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a serviciului de iluminat public la nivelul UAT Comuna DEALU, si
alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei DEALU

Consiliul Local al Comunei Dealu, intrunit in sedintd ordinard la data de 22. Aprilie
2021,

Vazand Referatul de aprobare a primarului comunei, in calitatea sa de initiator, inregistrat
sub Nr. 5825 Din 09.03.2021, Ila Proiectul de hotdrare initiat de primarul comunei, privind
infiintarea serviciului de iluminat public, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
serviciului de iluminat public la nivelul UAT Comuna DEALU, si alegerea formei de gestiune a
serviciului de iluminat public al comunei DEALU, aprobarea Studiului de oportunitate si a Contractului
cadru de delegare a gestiunii pentru activitdtile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat
public, precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sarbatori in comuna
Dealu;

Avizul Comisiei de specialitate din domeniul Economico-financiar, - buget, finante si
administrarea domeniului public si privat al comunei din cadrul Consiliului Local al comunei Dealu

Avizul Comisiei de specialitate din domeniul Activitati social - culturale, - relatii cu unitati de
invatdmant, sanatate, culte , tineret si sport, protectie social3, protectie copii, juridicd, munca si de
disciplina, din cadrul Consiliului Local al Comunei Dealu,

in conformitate cu temeiurile juridice , respectiv prevederile:

Legii nr.123/2012 privind energia electricd si gazele naturale, cu modificarile si completéarile
ulterioare;

Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare,

Art.1. alin.(1), alin.(2) lit.f) , art.3. alin.(1), si art. 8. alin.(1), Art. 22. si art. 29 . din Legea nr.
51/2006 a servicilor comunitare de utilitdti publice, republicata, astfel cum a fost modificat Si
completat prin Legea nr. 225/2016.

Ordinului Presedintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru Aprobarea Regulamentului cadru de
organizare si functionare al serviciului de iluminat public

Ordinului Presedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al
serviciului de iluminat public,

Ordinului  comun al Presedintelui ANRE/ANRSC nr. 5/93 din 20 martie 2007 pentru
aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public,

Art. 7, alin. (5) lit. c) al Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile
ulterioare ultima modificare prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 25 din 31 martie 2021 privind
modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice,

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile Si
completarile ulterioare ultima modificare prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 25 din 31 martie 2021
privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice,

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucréri si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari
si concesiunile de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 867/2016, cu modificarile ulterioare
prin Art. VI. din Hotdrarea Guvernului nr. 419 din 8 iunie 2018,

Cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata si actualizata;

Prevederile art.7 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionald in
administratia publica,



Tinand seama de faptul ca la adoptarea hotdrarii majoritatea ceruta de lege este majoritatea
absoluta - conform art.139 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgentd Guvernului nr.
5712019,

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) alin.(3), lit. e), alin.(6), lit. a) si alin.(7) lit.
n), art. 136 alin (8) , art. 139, alin. (1), alin (3) lit. €) coroborat cu art. 5 lit. d), art. 196 alin. (1), lit. a)
din O.U.G. nr. 57. din 3. iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARASTE:

Art1. Se aproba infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei DEALU, pentru
activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public, precum si verificarea/repararea,
montarea/demontarea ornamentelor de sarbatori.

Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de iluminat public
al comunei . DEALU, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Caietul de sarcini a Serviciului de iluminat public al comunei DEALU,
conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotaréare.

Art. 4. Se aprobd Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin concesiune a
Serviciului de iluminat public pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public
precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sarbatori in comuna .
DEALU, conform Anexei nr.3, face parte integranta din prezenta de hotarare:

Art. 5. Se aproba modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public pentru activitatile de
intretinere si reparati a sistemului de iluminat public, precum si verificarealrepararea,
montarea/demontarea ornamentelor de sarbatori in comuna DEALU, ca fiind gestiunea delegata prin
achizitie directa.

Art. 6. Se aproba contractul cadru de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public pentru
activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public precum si verificarea/repararea,
montarea/demontarea ornamentelor de sarbatori in comuna DEALU, conform Anexei nr. 4, care face
parte integranta din prezenta de hotarare.

Durata contractului este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire prin act aditional pe o durata
egala cu jumatate din durata lui initial3, incheiat intre parti.

Art. 7. Prezenta hotdrare poate fi contestata la Instanta de contencios administrativ, in conditiile
prevazute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Art. 8.- Prezenta hotarare se aduce la cunostiintd publica prin afisare la avizierul primariei si
pe pagina de internet a comunei www.comunadealu.ro, prin grija  secretarului comunei si se va
comunica catre:

- Primarul Comunei DEALU ,

- Compartiment administrator public, si  Biroul  financiar din cadrul Primariei Comunei
DEALU,

- Institutia Prefectului Judetului Harghita,
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Presedinte de sedinta

1 \- Contrasemneaza pentru legalitate :
Consilier local:  Fancsali A pj\d
o

Secretar general al comunei
(/ al Margit

Prezenta hotirire a fost adoptatii de Consilini Local DEALU, in sedinfa ordinard din 22, 04, 2021, cu respectarea prevederilor art. 139
alin. (1) din QUG nr. 57. din 3. iulie 2019 privind Codul administrativ, cu un numdr de 12. voturi pentrit - din numdrul total de 13. consilieri locali
in funcfie, - la gedingd fiind prezenfi un numdr de 12. consilieri locali.

Nr. 32/ 2021.



ROMANIA ANEXA NR. 1. LA HCL NR. 32/2021
JUDETUL HARGHITA

COMUNA DEALU
CONSILIUL LOCAL
REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DEALU

CAP. | Dispozitii generale

ART. 1. (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din comuna Dealu
(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfisurarea serviciului de iluminat
public, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentry asigurarea serviciului, indicatorii de
performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea,

care este organizatd gestiunea serviciului de iluminat public, se vor conforma prevederilor prezentului
regulament.

(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament au caracter minimal.
Consiliul local Dealu poate aproba si alte conditii tehnice sau alti indicatori de performanta pentru serviciul
de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

(6) Orice dezvoltare a refelei electrice de joas3 tensiune destinata iluminatului public se face cu
respectarea prezentului regulament,

ART. 2. Desfagurarea serviciului de iluminat public trebuie s3 asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de
utilitate publica ale comunittilor locale, si anume:

a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietji;

b) cresterea gradului de securitate individuala si colectivd in cadrul comunitatilor locale, precum si a
gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;

C) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor,
precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase:

d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;

e) functionarea si exploatarea in conditii de sigurants a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 3. In sensul prezentului regulament, termenii $i nofiunile utilizate se definesc dupa cum urmeazi:

3.1 autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationals de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati  Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C $i Autoritatea Nationald de
Reglementare in Domeniul Energiei, denumit3 in continuare AN.RE.;

3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor Idmpi cu descarciri,
avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesarg;

3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitétile locale in ansambiul lor;

3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie
sau la un sistem de iluminat;

3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distribufia, filtrarea sau transmisia
luminii produse de la una say mai multe lampi catre exterior;

3.6 echipament de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc |a masurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.7 efect de grota neagra - senzatie vizual3 realizats Ia trecerea de la o valoare foarte mare a luminantei
la 0 alta mult mai mica:

3.9 factor de mentinere a fluxului luminos - raportul intre fluxul luminos al unei Iampi la un moment dat al
vietii sale si fluxul luminos initial, lampa functionand in conditiile specificate;

3.10 flux luminos @ - marimea derivata din fluxul energetic, evaluata prin actiunea sa luminoass asupra
unui observator fotometric de referinta;

3.11 grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului necesar
utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de
iluminat public;

3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate s& amorseze o lampa cu
descarcari fara preincalzirea electrozilor:



3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata si aria respectiva;

3.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a ilumindrilor pe suprafata de calcul avuti in vedere;

3.15 iluminare minima E(min) - cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafata de calcul avuts
in vedere;

3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evidenta a unor monumente de arts sau istorice
ori a unor obiective de importanta publica sau cultural3 pentru comunitatea locala;

3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor,
targurilor si altora asemenea:

3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor evenimente
festive;

3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul ciilor de acces pietonal;

3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulatie rutiera:

3.21 indicatori de performanta garantati - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care
se stabilesc niveluri minime de calitate $i pentru care sunt prevazute penalizari in licenta sau in contractele
de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;

3.22 indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care
se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorilor si care reprezinta conditii de
acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute penalizari in contractele de
delegare de gestiune, in cazul nerealizrii lor;

3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale Tl, care conduce la orbirea inconfortabila,
caracterizand orbirea provocata de sursele de lumina aflate in cdmpul vizual, in raport cu luminanta medie
a cdii de circulatie;

3.24 intensitate luminoas3 | - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa si unghiul solid
elementar pe directia dats:

3.25 intretinere - ansamblul de operafii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in
activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a diferitelor
subansambluri ale instalatiilor;

3.26 lampi cu descarcari - lampi a caror emisie luminoas3 este produsa printr-o descarcare electrics
intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori metalici;

3.27 lampi cu incandescents - lampi a céror emisie luminoasa este produséd cu filamentul incalzit la
incandescenta prin trecerea unui curent electric;

3.28 lampi cu incandescentd cu halogen - lampi incandescente avand, in balonul de constructie
speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeazi un ciclu regenerativ al filamentului pentru marirea
duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.29 lampi cu incandescenta cu utilizari speciale - lampi cu filament central, lampi ornamentale, Iampi cu
reflector, lampi foto;

3.30 licenta - actul tehnic $i juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al
serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu;

3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasd elementard emisd de citre ochiul
observatorului si suprafata aparenta de emisie;

3.32 luminanta maxima L(max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuts in
vedere;

3.33 luminanta medie L(m) - media aritmetic a luminantelor de pe suprafata de calcul avuti in vedere;

3.34 luminanta minima L(min) - cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul avuti in
vedere;

3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanta - nivelul ales pentru valoarea ilumindrii/luminantei;

3.36 operator - persoani juridica titulara a unei licente de furnizare/prestare, emis3 de autoritatea
competents;

3.37 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de
separare intre sistemul de distributie a energiei electrice $i sistemul de iluminat public, care se stabileste la
punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie;

3.38 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si pentru distributia
energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice i sistemul de
iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat
public;

3.39 raport de zon3 alaturata SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m latime sau mai
putin, daca spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, si iluminarea medie a ciii
de circulatie de pe o litime de 5 m sau jumétate din Iitimea fiecarui sens de circulatie, daca aceasta este
mai micd de 5 m;

3.40 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii care, far

modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora la un nivel apropiat de
cel avut la inceputul duratei de viata;



3.41 retea electrici de joasad tensiune destinati iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control si masura, instalatii de legare la
pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si accesorii
destinate exclusiv iluminatului public;

3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic si social general,
aflatad sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului c3ilor de
circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental-festiv;

3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor definute de un operator de
distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susfinere si de protectie ale acestora,
stalii electrice, posturi de transformare $i alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu
tensiunea de linie nominald pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele
electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electric;

3.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o dispunere logica in
scopul realizarii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau estetic, capabil s asigure
desfagurarea in conditii optime a unei activitati, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect luminos estetic-
arhitectural si altele, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joas tensiune, subterane sau aeriene;

- corpuri de iluminat, console si accesorii:

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere:

- echipamente de comand3, automatizare si masurare;

- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, conductoare, izolatoare, cleme,
armaturi, utilizate pentru iluminatul public;

3.45 sursa de lumind/lampa - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual vizibile,
produse prin conversie de energie, si care este caracterizati printr-un ansamblu de proprietati energetice,
fotometrice si/sau mecanice;

3.46 tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate
contine, dupa caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, masurs si control, protejat
impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

3.47 temperatura de culoare corelats T(c) - temperatura radiatorului integral, a carui culoare, perceput3
datorita incalzirii, se aseamana cel mai mult, in conditiile de observare precizate, cu cea perceputa a unui
stimul de culoare de aceeasi strlucire;

3.48 uniformitate generala a iluminarii U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minima si iluminarea medie,
ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.49 uniformitate generala a luminantei U(0)[L] - raportul dintre luminanta minima si luminanta medie,
ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.50 uniformitatea longitudinald a luminantei U(I)[L] - raportul dintre luminanta minima si luminanta
maxima, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de calcul si in directia de desfagurare a
traficului rutier;

3.51 utilizatori - autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitars
constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitatii locale;

3.52 zond aldturata - suprafata din vecinaitatea imediata a ciii de circulatie, aflatd in campul vizual al
observatorului;

3.53 C.N.R.l. - Comitetul National Roman de lluminat;

3.54 C.L.E. - Comisia Internationala de lluminat.

ART. 4. (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de
iluminat public din comuna Dealu, precum si infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si
exploatarea sistemelor de iluminat public intr& in competenta exclusiva a Consiliului local Dealu.

(2) Consiliul local Dealu trebuie s3 asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de
competitivitate si eficientd economica si manageriald, avand ca obiectiv atingerea si respectarea
indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptata, Consiliul local Dealu va
urmari obfinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului general al comunitatilor locale
pe care le reprezinta, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementrile C.1.E.

ART. &. (1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri apartinand domeniului
public sau privat al comunei Dealu.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si activitati
publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului local Dealu.

ART. 6. (1) Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul comunei Dealu, indicatorii de
performanta prevazuti in prezentul regulament, aprobati prin hotarare a Consiliului local Dealu



(2) Consiliul local Dealu poate aproba si alti indicatori de performanta in baza unor studii de oportunitate
in care se va tine seama cu prioritate de necesitatile comunitatii locale, de starea tehnics si eficienta
sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele minimale privind iluminatul public,
prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu.

(3) Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al
serviciului.

ART. 7. Serviciul de iluminat public se prevede pe toate caile de circulatie publica din comuna Dealu, cu
respectarea principiilor ce guverneazi organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice.

ART. 8. Serviciul de iluminat public trebuie s3 indeplineasca, concomitent, urmatoarele conditii de
functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

c) satisfacerea judicioas3, echitabil si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii locale, in calitatea
lor de beneficiari ai serviciului;

d) tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;

€) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitétilor locale;

f) respectarea reglementirilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si utilizarii
energiei electrice;

g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevazute de normele interne
§i ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E..

CAP. Il Desfagurarea serviciului de iluminat public
SECTIUNEA 1 Principiile si obiectivele realizirii serviciului de iluminat public

ART. 9. Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza cu respectarea principiului:

a) autonomiei locale;

b) descentralizarii serviciilor publice;

c) subsidiaritatii si proportionalitatii;

d) responsabilitatii si legalitatii;

e) asocierii intercomunitare;

f) dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele;

g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;

h) asigurarii igienei si s&natatji populatiei;

i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publicad sau privatd a unitatilor administrativ-
teritoriale;

J) participdrii si consultarii cetatenilor:

k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

ART. 10. Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfagoare pentru:
a) satisfacerea interesului general al comunitatji;
b) satisfacerea cat mai complets a cerintelor beneficiarilor;
c) protejarea intereselor beneficiarilor:
d) intdrirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;
e) asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;
f) cresterea gradului de securitate individual $i colectiva in cadrul comunitatilor locale;
g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor;
h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatji vieii;
i) marirea gradului de sigurant3 a circulatiei rutiere si pietonale;
j) crearea unui ambient placut:
k) cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;

) asigurarea functionérii si exploatarii in condifii de siguranta, rentabilitate si eficientd economica a
infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11. In exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea $i aprobarea strategiilor
locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de
sarcini, alegerea modalititii de gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii,
Consiliul local Dealu va urmari atingerea urmétoarelor obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public citre beneficiari, membri ai comunitati;



b) asigurarea calitatii si performantelor sistemelor de iluminat public, Ia nivel compatibil cu directivele
Uniunii Europene:

C) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.LE., la care Romania este
afiliata, respectiv de C.N.R.L;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat
public;

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate $i prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f) promovarea investitiilor, in scopul modernizérii $i extinderii sistemului de iluminat public;

g) asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de confort gi
securitate, individual3 $i colectiva, previzute de normele in vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental §i ornamental-festiv, adecvat punerii in valoare a
edificiilor de importantd public sifsau culturald si marcarii prin sisteme de iluminat corespunzatoare a
evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase:

i) promovarea de solutii tehnice gi tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiej de piata, prin crearea unui mediu concurential de
atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaluzrii comparative a indicatorilor de performants a activitatii operatorilor i participarea
cetatenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

I) promovarea formelor de gestiune delegats;

m) promovarea metodelor moderne de management:

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale continue a personalului
care lucreaza in domeniu.

SECTIUNEA a 2-a Documentatie tehnic3

ART. 12.(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnic3 minimd necesar3 desfasurarii
serviciului.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, obligatiile proiectantului de specialitate,
ale unitatilor de execufie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea $i manipularea acestor
documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si reactualizare a
evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii
instalatii.

(5) Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat
arhitectural, iluminat ornamental $i iluminat ornamental-festiv sau a partilor componente ale acestora se

ART. 13.(1) Operatorul trebuie sa detind, sa pastreze la sediul sdu documentatia pusa la dispozitie de
Consiliul local Dealu, necesar3 desfasurarii in conditii de sigurants a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmatoarele documente:

a) planul cadastral $i situatia terenurilor din aria de deservire;

b) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele
subterane, actualizate cu toate modificarile sau completarile;

¢) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificarile say completarile;

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate
lucrarile aflate in exploatare sau conservare;

e) cartile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor i instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in functiune a
acestora;

g) planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse:

h) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe
obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

i) documentele de recepfie, preluare si terminare a lucrarilor cu:

- Procese-verbale de masuratori cantitative de executie;

- Procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanti si garantie, buletinele de
verificari, analiz3 si incercari:

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici:



- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice:

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformitatilor sia
remedierilor;

J) schemele de functionare a instalatjilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform
situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecirei instalatii, inclusiv planurile si
cataloagele pieselor de schimb:

k) parametrii luminotehnici de proiect sifsau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de iluminat
public exploatate;

I) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cartile/fisele tehnice ale
echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecirui echipament, fiecarei instalatii
sau fiecarei activitati;

n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

0) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masurd, inclusiv
cele de protectie a mediului obtinute in condiiile legii;

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizri §i reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de
admitere la lucru etc.

(3) Arhivarea se poate realiza si in format digital.

ART. 14. (1) Documentatia de baz a lucrarilor $i datele generale necesare exploatarii, intocmite de agenti
economici specializati in proiectare, se predau titularului de investitie odata cu proiectul lucrarii respective.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie, in
toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul execufiei si, in final, s& inlocuiasci aceste
planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si sa predea proiectul,
inclusiv in format optoelectronic, impreun3 cu instructiunile necesare exploatrii, intretinerii si repararii
instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odats cu predarea lucrérilor, s& predea Si
schemele, planurile de situatji si de executie modificate conform situatiei de pe teren. In cazul in care nu s-
au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele
confirmarea ca nu s-au ficut modificari in timpul executiei.

(4) Tn timpul executiei lucrdrilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant, fara
avizul acestuia.

ART. 15.(1) Consiliul local Dealu, precum si operatorul care a primit in gestiune delegata serviciul de
iluminat public au obligatia sd-si organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza
prevazute la art. 13 alin. (1), organizats astfel incat s3 poata fi gasit orice document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele Si
documentele aflate in arhiva.

(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva este interzisa.

(4) La incheierea activitatii operatorul va preda pe bazd de proces-verbal intreaga arhiva pe care si-a
constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului:

b) numarul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecarei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat:

J) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii,



ART. 16. (1) Toate echipamentele trebuie si aiba fige tehnice care s& contina toate datele din proiect, din
documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti i din datele de exploatare luate de pe teren
certificate prin acte de receptie care trebuie s& confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatarii, in figsele tehnice se trec, dupa caz, date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;

d) reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;

€) costul reparatiilor accidentale sau planificate:

f) perioada cét a durat reparatia, planificatd sau accidental;

g) comportarea in exploatare intre dous reparatii planificate;

h) data scadenta si tipul urmétoarei reparatii planificate (lucrari de intretinere curenta, revizii tehnice,
reparatii curente si capitale);

i) data scadentd a urmatoarei verificari profilactice;

j) buletinele de incercari periodice si dup3 reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru aparatura, posturi de transformare, fundatii, instalatiile de legare
la pdmant, echipamentele de comanda, automatizare, protectie si pentru instalatiile de teletransmisie si
telecomunicatii.

(4) Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia ceruta de normele legale in vigoare.

(5) Separat, se va tine o evidenta a lucrarilor de intretinere curentd, revizii tehnice, reparatii curente si
capitale.

ART. 17. (1) Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente,
trebuie sa fie numerotate dupa un sistem care s3 permitd identificarea rapida si usor vizibild in timpul
exploatarii.

(2) La punctele de conducere operativa a exploatérii trebuie si se afle atat schemele generale ale
instalatiilor, cat si schemele normale de functionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel incat sa corespunda situatiei reale din teren, iar numerotarea si
notarea din scheme trebuie s& corespund notirii reale a instalatiilor conform alineatului (1).

(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

ART. 18.(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cdrora se realizeaza conducerea operativa a
instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, si nu permita interpretari diferite pentru o aceeasi situatie, sa fie
concise si sa contind date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stérii acestuia, asupra
regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea
incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact indatoririle personalului cu
diferite specialitati care concuri la exploatarea, intretinerea sau repararea echipamentului si trebuie sa
cuprinda cel putin:

a) indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative:

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatri normale (manevre de
pornire/oprire, manevre in timpul exploatarii, manevre de scoatere $i punere sub tensiune);

d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor,;

e) reguli de anuntare si adresare;

f) enumerarea functilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunii/procedurii si
promovarea unui examen sau autorizarea;

g) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de munca si sunt
aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata in acest sens,
mentionandu-se data intrarii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie,
certificandu-se prin aplicarea sub semniturd a unei stampile "valabil pe anul.....". Modificarile si

completarile se aduc la cunostintd sub semnitura personalului obligat sa le cunoasca si s3 aplice
instructiunea/procedura respectiva.

ART. 19. (1) Operatorul serviciului de iluminat public din comuna Dealu trebuie s3 elaboreze, si
revizuiasca si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2) In vederea aplicarii prevederilor alineatului (1) operatorul va intocmi liste cu instructiunile/procedurile
tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice
interne va cuprinde, dupa caz, cel putin;

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;



b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupa caz:
- retelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
- instalatii de masur si automatizare:

- instalatiile de comanda, semnalizari si protectii;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrérilor de intretinere.

ART. 20. (1) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisd schema normala de functionare a
fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionandu-se si celelalte scheme admise de functionare
a instalatiei, diferite de cea normal3, precum $i modul de trecere de la 0 schema normala la alta variant.
(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normali a elementelor componente.
(3) Abaterile de la functionarea in schema normal3 se aprobd de conducerea tehnica a operatorului si
Se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

ART.21. Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va intocmi Zilnic situatjii cu datele de exploatare,
daca acestea nu sunt inregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate in
sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezints forma primara a evidentei tehnice.

ART. 22. Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si

deranjamente constatate in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in
exploatare.

SECTIUNEA a 3-a indatoririle personalului

ART. 23.(1) Personalul de deservire se compune din tofi salariatii care deservesc instalatiile aferente
infrastructurii serviciului de iluminat public avand ca sarcini de serviciu principald supravegherea
functionarii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un
ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativi i tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si
responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in figa postului si in regulamentele/procedurile
tehnice interne.

(3) Locurile de muncd in care este necesar3 desfagurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic:

b) gradul de automatizare a instalatiilor:

¢) gradul de sigurant& necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor,;

e) existenta unui sistem de transmisie a datelor $i a posibilitétilor de executare a manevrelor de la
distanta;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-si
indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate in locuri diferite.

(5) Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in figa postului personalului de deservire, privitor la exploatare
si executie, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

c) executarea de manevre;

d) lucréri de intretinere periodica;

e) lucrari de intretinere neprogramate:
f) lucréri de interventii accidentale.

ART.24. (1) Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnic st in instructiunile/procedurile tehnice interne si se
executa, de reguld, fara intreruperea furnizarii serviciului.

(2) Lucrarile de intretinere curents neprogramate se executd in scopul prevenirii sau eliminarii
deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in figa postului i in instructiunile de exploatare.



SECTIUNEA a 4-a Analiza i evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25. (1) In scopul cregterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuit4tii acestuia,
operatorul va intocmi proceduri de analizi operativa si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care
au loc in instalatile de iluminat, stabilindu-se masuri privind cresterea fiabilitatii echipamentelor si
schemelor tehnologice, imbunatatirea activititii de exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de
pregatire si disciplina a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizeaz3 se referd, Tn principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daca acestea
sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

c) incidentele si avariile;

d) limitérile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situatii
existente la un moment dat.
ART. 26. (1) Deranjamentele din refele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele defectiuni
care conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramura a retelei de transport sau dintr-o
retea de distributie care asigura iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, stradal, pod sau altele
asemenea.

(2) Deranjamentele constau in declansarea voitd sau oprirea fortatd a unui echipament sau instalatie,

care nu influenteaza in mod substantial asupra calitatii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor si
instalatiilor anexa.

ART. 27. Se consider3 incidente urmatoarele evenimente:
a) declangarea prin protectie sau oprirea voits a instalatiilor ce fac parte din sistemul de iluminat,
indiferent de durata, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie:

b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementdri, pe o duratd mai mare de
15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

ART. 28 .Prin exceptie de la art. 27 nu se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie si
automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alts instalatie, iesirea din functiune fiind
consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iegirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, datorita unor
defectiuni ce pot s& apar4 in timpul incercérilor profilactice, corespunzatoare scopului acestora;

c) iegirea din functiune a unei instalaii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost inlocuit
automat cu rezerva, prin functionarea corects a anclansarii automate a rezervei, i nu a avut ca efect
reducerea parametrilor luminotehnici:

d) retragerea accidentald din functiune a unei instalafii sau a unui element al acesteia in scopul
eliminarii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea serviciului prestat;

e) retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale accidente
umane sau calamitati;

f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite n scris cu utilizatorul.

ART. 29 .Se considers avarii urmatoarele evenimente:

a) intreruperea accidentala, total3 sau parfiala a iluminatului public pentru o perioadd mai mare de 4
ore, cu exceptia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv;

b) intreruperea accidental3, totald sau partiald a iluminatului arhitectural, ornamental si ornamental-
festiv pe o perioadd mai mare decat limitele prevazute in contracte:

c) defectarea sau iesirea accidental3 din functiune a unor instalatii sau subansambluri din instalatiile de
iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o duratd mai
mare de 24 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de efectul
asupra beneficiarilor, dac4 fac ca acestea s3 ramana indisponibile pe o durati mai mare de 72 de ore;

e) daca pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi schimb3

categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe toatd durata
desfasurdrii lui in categoria avariei.

ART. 30. (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupa producerea evenimentelor
respective de céatre factorii de raspundere ai operatorului, de regula, Timpreund cu cei ai autoritatilor
administratiei publice locale.

(2) Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial s3 informeze autoritatile administratiei publice locale
asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile care s-au luat.



ART. 31.(1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizats in cel mult 5 zile de Ia lichidarea acestora.

(2) Analiza fiecarui incident say avarie va trebui sa aiba urmatorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schem& normala, cu indicarea
abaterilor de la aceasta:

¢) cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor:

d) descrierea cronologicad a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, inregistrarilor
Computerizate si declaratjilor personalului:

€) manevrele efectuate de personal in timpul desfisurrii si lichidarii evenimentului;

f) efectele produse asupra instalatiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte:

h) stadiul verificirilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care nu auy
functionat corespunzator;

i) cauzele tehnice $i factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului $i modul de respectare a instructiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate de incident
sau avarie;

) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparafii $i a cunoasterii lor, cu mentionarea
lipsurilor constatate $i a eventualelor incalcar ale celor existente;

m) masuri tehnice $i organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare cu stabilirea
termenelor si responsabilitatilor.

(3) In cazul in care pentru lamurirea cauzelor $i consecintelor sunt necesare probe, incercdri sau
obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentulyi sau avariei va fi de
10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) Tn cazul in care in urma analizei rezults ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii say
montarii instalatjei, deficiente ale echipamentului, calitatea slaba 3 materialelor sau datorit3 actiunii sau
inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legatura cu instalatia sau echipamentul analizat,
rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face [a nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile
respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, dupa caz,
participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritatii administratiei publice
locale.

(6) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazi analiza va solicita de [a

acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizarii avariei sau
incidentului.

ART. 32. (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariej S€ consemneaza intr-un formular tip denumit "fis3
de incident", iar Ia exemplarul care rimane la operator se vor anexa documentele primare legate de
analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

ART. 33.(1) in vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii locale, operatorul va urmari
evidentierea distincts a intreruperilor i limitarilor, a duratei $i a cauzelor de intrerupere a utilizatorului sia
beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in instalatiile tertilor, dac3 au afectat
functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitéri se va transmite trimestrial Consiliului
local Dealu
ART. 34. (1) Analiza deteriorérii echipamentelor se face in scopul determinii indicatorilor de fiabilitate aj
acestora in conditii de exploatare,

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cy ocazia incidentelor sau avariilor,
analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariej pentru fiecare echipament in parte,
rezultatele consemnandu-se intr-un formular-tip denumit "fisd pentru echipament deteriorat", care se
anexeaza la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercérilor profilactice, manipularii,
reparatiilor sau intretinerii necorespunzatoare, neefectusrii |a timp a reparatiilor sau reviziilor planificate, a
scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac Parte si care au fost inlocuite cy
rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceasts inlocuire) si care au avut loc in afara evenimentelor
incadrate ca incidente say avarii, operatorul va fine o evidents Separata pe tipuri de echipamente §i cauze.



(4) Evidentierea defectjunilor si deteriorarilor se face $i in perioada de probe de garantie si punere in
functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capital3.

ART. 35. (1) Figele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta
statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.

(2) Pastrarea evidentei se face Ia operator pe toatd perioada cat acesta opereaza, iar la incheierea
activitatii de operare se aplica prevederile art. 15 alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 36 (1) Pentru cresterea sigurantei in funclionare a serviciului de iluminat public si a asigurarii
continuitatii acestuia, operatorii vor intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor
in instalatiile apartinand sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile prevazute Ia alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 37 Manevrele in instalatii se executa pentru:
a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind determinate de
esitatile obiective de adaptare a functionarii la cerintele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de
functionare, reducerea pierderilor etc. avand un caracter frecvent $i executandu-se mereu la fel, denumite
manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatjilor sau grupurilor de instalatii fir3 ca acestea sa aiba un caracter
frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor
pentru lucrari sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau

ansamblului de instalatji executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare a
incidentelor.

ART.38. In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificarile regimurilor
de functionare care au loc ca urmare a acfiunii sistemelor de automatizare si protectie sau executate

curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de exploatare, fara
modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 39.(1) Persoana care concepe manevra trebuie si cunoasci instalatia in care se vor executa
operatille cerute de manevra, sa dispuna de schema detaliats corespunzatoare situatiei din teren Si
schema tehnologics de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel incat:
a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normal a acestora;
b) trecerea de la starea initiala la starea finala dorit3 s3 se faca printr-un numar minim de operatii;

Se executa manevra, cét si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special din punctul
de vedere al sigurantei in exploatare;

e) manevra s& se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operatiile care se pot
executa simultan f&r3 a se conditiona una pe alta, in functie de numarul de executanti si de posibilitatea
supravegherii directe de cétre responsabilul de manevra;

f) s& se tind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comandj de la distanta sa fie urmata de
verificarea realizarii acestei comenzi sau de verificarea realizarii efectului corespunzéator.

ART.40. Manevrele in instalatii se efectueaza numai pe baza unui document scris, denumit in continuare
foaie de manevra, care trebuie s contina:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei:

C) succesiunea operatjilor:;

d) notatii in legatura cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;

€) persoanele care executd sau au legétura cu manevra §i responsabilitatile lor.

ART. 41. Dupa scopul manevrei, foaia de manevrs poate fi:

a) foaie de manevra permanenta, al cdrei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile tehnice
interne, putandu-se folosi la:

- Manevre curente;



- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;
b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei continut se intocmeste pentru efectuarea de

lucréri programate sau accidentale §i care prin caracterul siu necesits o succesiune de operatii ce nu se
incadreaza in foile de manevra permanente.

ART. 42. Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se execut fara foaie de manevra,

iar cele de lichidare a incidentelor se executd pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a
incidentelor.

ART. 43.(1) intocmirea, verificarea $i aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele desemnate
de operator, care au pregdtirea necesars si asigura executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeazi o schema de principiu referitoare la
manevra care se efectueazi.

(4) Foaia de manevra intocmits, verificats §i aprobata se pune in aplicare numai in momentul in care
exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii in
cauza, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute in procedurile
aprobate si care raspund de necesitatea efectusrii lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucrrilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizata

astfel incat echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decat este necesar $i nici sa nu se
intarzie admiterea la lucru.

ART. 44. (1) Manevra inceputd de personalul nominalizat in foaia de manevra trebuie terminats, de
regula, de acelasi personal, chiar dacs prin aceasta se depaseste ora de terminare a programului normal
de munca, in conditiile legii.

(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi prevazute in regulamentele proprii ale serviciului de iluminat
public.

(3) Operatorul va stabili prin decizie si procedura intern3 nomenclatorul cu manevrele ce se executs pe
baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instructiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 45. (1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament.

(2) In perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care executs
montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 46. (1) In cazul executarii manevrelor pe baza unor foi de manevr3, nu este necesari inscrierea in
evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor executate, a confirmarilor facute,
toate acestea operandu-se in foaia de manevrs.

(2) Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea acestora
conform foii de manevra, ora inceperii gi terminrii manevrei, starea operativa, configuratia etc., in care s-
au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operatiile care prezint3
importanta in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.

SECTIUNEA a 6-a Conditii tehnice de desfagurare a serviciului de iluminat public

ART. 47. (1) lluminatul public stradal se realizeaza pentru iluminatul cailor de circulatie publica, strazi,
trotuare, piete, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri.

(2) lluminatul public se va realiza de regula cu surse de lumina/lampi cu descarcari in vapori de sodiu la
inaltd presiune pentru toate tipurile de c3i de circulatie principale si secundare. Pentru anumite cdi de
circulatie, din zonele declarate istorice ale localitatilor, unde se doreste o redare foarte buni a culorilor, se
pot utiliza surse de lumind/ldmpi cu sodiu la inalt3 presiune alb sau surse de lumind/lampi fluorescente
compacte de culoare cald [T(c) = 2700 K].

(3) In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumina/lampi cu descarcari, cu exceptia
cdilor de circulatie declarate ca avand caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumind/lampi cu
incandescentd pentru pastrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreste a fi scos in evidenta.

(4) lluminatul public se realizeaza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea
normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

(5) Alegerea surselor de lumina se face in functie de eficacitatea luminoas si de durata de functionare
a acestora, astfel incat costurile de exploatare sa fie minime.



ART. 48.(1) In comuna Dealu, corpurile de luminat se amplaseaza pe stélpi sau suspendat in axa drumului
ori, daca conditiile tehnice nu permit, pe cl&diri, cu acordul proprietarilor.

(2) In cvartale de locuinte si Tn parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distributie
directa, semidirects sau directa-indirecta, dupa caz.

(3) Din motive estetice si de securitate, refeaua de alimentare cu energie electrici se va realiza de
regula subteran si numai in cazuri particulare, cand conditiile tehnice nu permit, aerian.

(4) In cazul alimentarii cu energie electrica prin refea subterana, corpurile de iluminat montate pe stalpi
vor fi racordate la reteaua de alimentare cu energie electrica in unul dintre urmatoarele moduri:

a) prin mangon de derivatie, montat la baza fiecarui stalp;

b) prin cleme de intrare-iesire in nisa stalpului sau cutie de intrare-iesire, montati la baza fiecarui stalp,
prevazandu-se si asigurarea local3 a derivatiei.

ART. 49. (1) In cazuri bine justificate si cu aprobarea Consiliului local Dealu se admite scaderea
uniformitatii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioara.

(2) In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminanta, dup3 caz, trebuie s& poata fi redus sau
ridicat la toti stalpii simultan si in aceeasi masura prin conectare si deconectare comandate in trepte.
ART.50. Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tinandu-se cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie s3 fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie:

¢) conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare la retea;

d) protectia impotriva electrocutarii:

e) conditiile de exploatare - vibratji, socuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul corpurilor de iluminat:

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerinfele estetice si arhitecturale:

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

J) posibilititile de exploatare si intretinere.

ART. 51.(1) La realizarea iluminatului public se va urmari minimizarea puterii instalate pe Kilometri de
stradd, optimizandu-se raportul dintre inaltimea de montare a surselor de lumini cu distanta dintre stalpi,
luandu-se in calcul luminantele sau iluminarile, dupa caz, si curbele de distributie a intensitatii luminoase
specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distributiile de intensitate luminoas3 ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a) pentru iluminatul cailor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unor cii de circulatie cu circulatie redusa: semidirect sau direct-indirect (in special
parcuri).

ART. 52. (1) lluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stélpi special destinati
acestui scop

(2) Tn zonele cu arhitecturs speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si cerintelor
utilizatorului.

ART. 53. Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stalpi se realizeaza tinandu-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat;
b) importanta ciii de circulatie pe care se monteaza;
c) tipul stalpului;
d) cerintele de ordin estetic impuse.

ART. 54. Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si arhitecturale,

se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate fiec&rui caz in parte, conform
intelegerilor dintre utilizator i operator.

ART. 55. (1) De regula, programul de functionare va fi asigurat prin comandd automati de
conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de functionare a iluminatului public va fine cont de:

a) longitudinea localit4tii:

b) luna calendaristica;

c) ora oficiala de vara;

d) nivelul de luminant3 sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.



ART. 56. In cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care este montata si 0 alta
instalatie de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi
realizata prin utilizarea uneia dintre urmatoarele solutji:

a) actionare manuals, prin prevederea unui intrerupator manual la cutia de distributie a postului de
transformare care alimenteaza refeaua de distributie a energiei electrice;

b) actionare automata, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneaza contactorul retelei de
iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care alimenteaz reteaua de
distributie a energiei electrice:

c) actionare automats individuald, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care echipeaza fiecare corp

de iluminat. Aceastd varianty va fi utilizatd in mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate in
puncte izolate.

ART. 57.(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor
respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitatii produselor si conditiile de introducere
pe piata a acestora, asigurandu-se utilizarea rationala a energiei electrice si economisirea acesteia.

(2) Distanfa dintre sursele luminoase va fi stabilitd in functie de indltimea de montare a acestora,
asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.

(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru Imbunéatatirea factorului de putere la
acele instalatii de iluminat public care necesita aceasts operatiune.

ART. 58.(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclatd, cu
functionare radiala. Punctele de separatie se amenajeaz4 in tablouri (nige) speciale ce vor fi amplasate pe
zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stalpilor.

(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executs din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaz3 dintr-un tablou de distributje,
care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasa tensiune;

b) cutia de distributie suprateran3 sau subterana;

¢) cutia de trecere de Ia linia electric subterana la linia electric supraterana.

(4) Pe cai de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica a sistemului de
iluminat public se realizeaz3 cu retea electricid monofazats sau trifazata, care poate fi pozata impreuna cu
refeaua electrici de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe cai de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrici a sistemului de
iluminat public se realizeazi cu retea electrica trifazata, asigurandu-se posibilitatea reducerii pariiale a
iluminatului public, mentindndu-se uniformitatea luminantei sau iluminarii.

(6) In parcuri, alimentarea cu energie electrica se va realiza numai prin montaj subteran.

ART. 59.(1) In comuna Dealu, sistemul de iluminat public avand mai multe puncte de alimentare,
operatorul va realiza scheme prin care s se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc,
secvential, urmarindu-se obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(2) Operatorul impreuna cu furnizorul de energie electrici vor stabili numarul maxim de conectoare in
cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) In comuna Dealu, operatorul va realiza un sistem centralizat de comand3 al cascadelor.

(4) Legatura dintre punctele centrale de comandi si punctele de executie - cascadele trebuie s3 aib3 rol
atat de comanda, cat si de semnalizare a existentei tensiunii la sfarsitul tuturor cascadelor.

ART. 60.(1) In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutérilor se va realiza prin legarea Ia
nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

(2) Conductorul de nul al refelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega In mod
obligatoriu la pdmant.

(3) Instalatia de legare la pamant care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionati astfel ca
valoarea rezistentei de dispersie fatd de pamant, masurats in orice punct al refelei de nul, s3 fie de
maximum 4 Q.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicandu-se una dintre urmatoarele variante:;

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si care va insofi
conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalatia de legare la pamant la care este legat nulul retelei.

(6) Ramificatiile de Ia refeaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor realiza din

conductoare corespunzitoare ca tip de material si ca sectiune urmarindu-se realizarea unui raport optim
intre costurile de investitii si cele de exploatare.



ART. 61.(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleas3 in functie de tipul corpului
de iluminat, de importanta c3ii de circulatie pe care se monteaza, de tipul stalpului si de cerintele de ordin
functional si estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie sa
prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.

(3) Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie s3 se facs in permanents, prin curdfarea periodica a

SECTIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

ART. 62.(1) in vederea realizarii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea
realizarii unui iluminat corespunzator, Consiliul local Dealy trebuie s3 aiba masurati parametrii
luminotehnici ai cailor de circulatie din localitate.

(2) Consiliul local Dealu.. este direct raspunzator de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliti prin
prezentul regulament, avand ca referinta si standardul SR 13433:1999.

necesare sigurantei circulatiei pe caile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de reflectanta
suprafetei csii de circulatie si a zonei adiacente.

(2) Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei
internationale si nationale, in functie de nivelul de luminants, cu exceptia intersectiilor mari si a sensurilor
giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificai de operator, Ia preluarea
i in functiune a unor extinderi $i periodic, pe parcursul exploatarii.

(5) Parametrii cantitativi sunt:
a) nivelul de luminanta, pentru csile de circulatie auto;

b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.
(6) Parametrii calitativi sunt-

a) uniformitatea pe zona de caleul;
b) indicele Tl pentru evitarea orbirii fiziologice in campul vizual central $i periferic.

ART. 65.(1) lluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% maij redus decét nivelul
partii carosabile a ciii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zona alaturatad" rezultat din
proiectare, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) lluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumin3 care asigura
un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 66. (1) lluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumini care trebuie s3 asigure o
luminanti egals cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protectie IP
65, pentru marirea timpului de buna functionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoas3 a capetelor podurilor prin mérirea nivelului marimii
de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.



ART. 67

(1) lluminatul cailor de circulatie in pant3 se va realiza cu micsorarea distantei dintre sursele de lumina
proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel incat s se obtinad o
crestere a nivelului marimii de referin{a cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere care s3
asigure ghidajul vizual.

(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, in cazul iluminatului unilateral, pe partea
exterioara a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cat de accentuats este curba, care
sa conducd la 0 majorare cu 50% a nivelului m&rimii de referinta.

(4) In cazul intersectiilor unor cii de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se va asigura trecerea
graduala de la un nivel de luminanta la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai putin iluminata,
pentru adaptarea fiziologic3 si psihologica a participantilor la trafic.

ART. 68. (1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si

luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat sa rezulte solutii optime din punct de vedere tehnic si
economic.

surselor de lumina si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a acestora, astfel incat
sa se asigure uniformitatea normats $i limitarea fenomenului de orbire.

(3) In cazul in care ndltimea stalpilor este dati de situafia existents in teren i din calcule rezulta
necesitatea schimbarii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din inlocuirea stalpilor
existenti, suprainéltarea celor existenti, modificarea fluxului luminos, montarea unor stalpi suplimentari,
modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel incat sa se asigure uniformitatea Si
limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumin3 si corpurile de iluminat
se monteaza la inaltimi cu unghiuri de protectie corespunzatoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru ciile de circulatie auto se va determina printr-o analiz
care trebuie sa previna fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie s3 asigure o distributie exclusiv directs a fluxului luminos citre calea de
circulatie rutiera.

(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de intretinere
si arhitecturale.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in functie de
indltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii
Europene, astfel incat sa se reduca numarul de stalpi’km si numarul de corpuri de iluminat/km, avand ca
referin{d standardul SR 13433:1999

ART. 69. (1) In cazul in care stalpii pe care se monteaz3 corpurile de iluminat, apartinand sistemelor de
iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe parile laterale ale strazii, se va adopta o solutie de
iluminat corespunzatoare astfel incat in perioada in care coroana copacilor este verde, fluxul luminos s&
fie astfel distribuit incat s3 se asigure o distributie uniforms a luminantei, fara ca pe carosabil s apard
pete de lumina si umbre puternice generatoare de insecuritate si disconfort.

(2) In functie de vegetatia existentd in zona adiacents cailor de circulatie si de sistemul de iluminat ales,
corpurile de iluminat se amplaseazd astfel incat distributia fluxului luminos s3 nu se modifice. in acest
sens, coronamentul arborilor se ajusteazi periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos.

ART. 70. Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel incat

ART. 71. (1) lluminatul cailor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va
realiza prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii $i nu in spatele lor; coronamentul arborilor
trebuie s& nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.

(2) In cazul arborilor de inaltime mica, se va utiliza distributia axiala a corpurilor de iluminat,

(3) In cazul arborilor de indltime mare sursele de luming se vor amplasa sub coroan3, la nivelul ultimelor
ramuri, daca in urma calculelor rezults ca solutia este acceptabili.

(4) Pentru ciile de circulatie cu arbori pe ambele parii se va utiliza, de reguld, iluminatul de tip axial.

(5) lluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de reguld, cu corpuri de iluminat montate pe stalpi avand
o inéltime de 3-6 m de la sol.



ART. 72. (1) Pe ciile de circulatie, nivelul de luminanta trebuie s& asigure perceperea obstacolelor si
detaliilor in mod distinct, in timp util si cu siguranta.

(2) Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute
si fondul pe care se situeaz trebuie s3 aiba valori cuprinse intre 0,2-0,5.

(3) Nivelul de luminanta va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a instalatiilor de
iluminat, luandu-se masuri pentru inlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat,
asigurandu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.

ART. 73. (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificirile necesare in
sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarii condifilor de iluminat, avand ca referinta
standardul SR 13433:1999.

(2) Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generala a luminantei, indicele de prag,
uniformitatea longitudinals a luminantei, raportul de zona aldturata, luminanta zonei de acces, raportul
Inceputul zonei de prag si luminanfa zonei de acces, luminanta zonei de tranzitie,
luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea general a iluminarii,
iluminarea minima, dupa caz, vor avea valori cu referinta la standardul SR 13433:1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cdi de circulatie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru ciile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor pentru
biciclete.

(3) Consiliul local Dealu elibereazs autorizatia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai
pe baza avizului operatorului de iluminat public care are raspunderea corelarii surselor de iluminat pentru
cresterea gradului de sigurants a circulatiei.

(4) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, in gospodariile populatiei sau pe stalpii din curtile agentilor

acestuia poate sa produca fenomenul de orbire al participantilor la trafic in localitati, in zonele in care nu
se realizeaza iluminat public si mai ales in afara acestora.

ART. 74.(1) Pentru realizarea unei uniformitati satisfdcatoare a repartitiei luminantei pe suprafata c3ii de
circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incat s asigure parametrii luminotehnici normati,
avand ca referin{s standardul SR 13433:1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care se
realizeaza iluminatul public, in unul dintre urmatoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) bilateral fata in fati:

d) axial;

e) central;

f) catenar.

ART. 75. (1) lluminatul public al cailor de circulatie va fi realizat tinandu-se cont de incadrarea in clasele
sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia caii de circulatie, de intensitatea traficului
rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare, putand fi luate in considerare si
standardele nationale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat $i al armaturilor pentru iluminat se va stabili tinéndu-se cont ca durata de

buna functionare s3 fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care se doreste o redare foarte
buna a culorilor.

SECTIUNEA a 8-a Exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public

ART. 76.In aplicarea prevederilor art.13, pentru realizarea lucrarilor curente de exploatare, urméatoarea

documentatie tehnic4 va fi si anexa la contractul de delegare a gestiunii:

a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are Tn exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimenteaza reteaua de iluminat public:

- traseul refelei;

- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automati a iluminatului;

- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii 1ampii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de
alimentare, numarului lampilor $i a puterii totale consumate;



b) documentatia tehnica pentru ciile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat public,
impartitd pe categorii de cii de circulatie, conform prevederilor art. 77, care trebuie s& cuprinda:

- denumirea;

- lungimea si latimea;

- tipul de imbracaminte rutiers;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul retelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare si conectare/deconectare:

- tipul corpurilor de iluminat, numarul acestora si puterea lampilor;

- tipul si distanta dintre stalpi, inaltimea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat;

c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificirile operate, breviarele de calcul si
avizele obtinute;

d) procesele-verbale de recepiie, insotite de certificatele de calitate.

ART. 77. Operatiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucrari operative constdnd dintr-un ansamblu de operatii si activitdti pentru supravegherea
permanentd a instalatilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmérirea comportarii in timp a instalatiilor;

b) revizii tehnice constdnd dintr-un ansamblu de operatii si activititi de mic&d amploare executate
periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand
drept scop asigurarea functionérii instalatjilor pana la urmatoarea lucrare planificata;

c) reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe,
prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor
defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de fiabilitate corespunzator.

ART. 78. In cadrul lucrarilor operative se vor executa:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si accesorii;

b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat
in vederea executarii unor lucrari;

¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente:

d) receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

e) analiza starii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;

g) supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cizute pe linie;

h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor condifii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant
puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

i) actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontéri sau demoléri de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) interventii ca urmare a unor sesizari.

ART. 79. Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatjilor de iluminat public se va face
cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrarilor;
C) scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
d) control al lucrarilor.

ART. 80. In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranti etc.);
b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.

ART. 81. (1) La lucrarile de revizie tehnic la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionari se
lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicAndu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul
lucrului sub tensiune.

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmatoarele operatii:

a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele §i structurile de protectie vizuala):

b) inlocuirea sigurantei sau a componentelor, dacs exists o defectiune;

c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.



ART. 82. La intretinerea $i revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare
se vor realiza urmétoarele operatii:

a) inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;

b) inlocuirea contactoarelor sl a dispozitivelor de automatizare defecte;
¢) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptionarilor, daci este cazul.

ART. 83. La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinatd iluminatului public se realizeazi
urmatoarele operatii:

a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor strdine;

b) indreptarea stalpilor inclinati;

c) verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) verificarea starii conductoarelor electrice;

e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul:

f) indreptarea, dupi caz, a consolelor;

g) verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte:

h) strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;

i) verificarea instalatiei de legare la pamant (legitura conductorului electric de nul de protectie Ia
armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);

J) masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pdmant.

ART. 84. Reparatiile curente se executs la:
a) corpuri de iluminat si accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
c) retele electrice de joasa tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

ART. 85. In cadrul reparatjilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmatoarele:

a) inlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce priveste
puterea si culoarea aparents;

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumin&/lampii, a structurilor de protectie
vizuala si a interiorului corpului de iluminat;

¢) inlaturarea cuiburilor de pasari;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezintad portiuni
neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua electrica:

f) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare.

ART.86. [n cadrul reparatilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executs urmatoarele:

a) verificarea starii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor:

b) vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei:

c) verificarea sigurantelor fuzibile, Tnlocuirea celor defecte s$i montarea celor noi, identice cu cele initiale
(prevazute in proiect);

d) verificarea si strangerea contactelor;

e) verificarea coloanelor $i inlocuirea celor cu izolatie necorespunzétoare;

f) verificarea contactorului sau nlocuirea acestuia, daci este cazul;

g) verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzitoare sau
montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

ART. 87. In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public
se executa urmatoarele lucrari:

a) verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inalta tensiune
si alte obiective;

b) evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea masurilor
necesare de coexistenta;

c) solicitarea executérii operatiunii de taiere a vegetatiei in zona n care se obtureazi distributia fluxului
luminos al corpurilor de iluminat catre administratia domeniului public;

d) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea masurilor de
consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;

e) verificarea verticalitafji stélpilor si indreptarea celor inclinati;

f) verificarea si refacerea inscriptionarilor;



g) repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc, strangerea
suruburilor la cleme si la placa de protectie;

h) verificarea st&rii conductoarelor electrice;

i) verificarea si nlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din
sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorata care prezinta crapaturi, rosaturi ori
lipsa izolatiei;

J) se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator si, daca este necesar, se reface legatura;

k) la izolatoarele de sustinere §i intindere se va verifica dac acestea nu sunt sparte, glazura nu este
deterioratd sau dacad imbinarea la suport este corespunzitoare, inlocuindu-se toate izolatoarele
deteriorate;

) la console, bratari sau la celelalte armaturi metalice de pe stalp se verifici daca nu sunt corodate,
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzatoare se revopsesc si se
fixeaza bine pe stalp;

m) la ancorele stalpilor se verifici dacs cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt deteriorate
sau corodate si daca tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzitoare. Elementele deteriorate
se inlocuiesc, iar dac3 este cazul se regleaza tensiunea in ancora:

n) la instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se va verifica starea legéturilor si imbinarilor
conductorului electric de nul Ia acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpul de iluminat, se va masura
rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la p&mant, se va masura si se va reface priza de
pamant, avand ca referintd STAS 12604:1988;

0) in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, difera de cele din
tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incat sigeata format s3 fie cea corespunzatoare.

tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

(2) Consiliul local Dealu impreuna cu organele de politie vor stabili, in functie de conditiile locale, gradul
de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si intersectile cu grad mare de
periculozitate.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determina in functie de numarul de vehicule/ora si bandi astfel:

a) foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M1;

b) intens, intre 360 $i 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2;

c) mediu, intre 160 si 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat M3;

d) redus, intre 30 si 160, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;

e) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat M5.

ART. 89.Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar
pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAP. lll Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

ART. 90. Drepturile si obligatiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public se prevad in:
a) regulamentul serviciului:

b) contractul de delegare a gestiunii.

ART. 91. Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz si
de servitute asupra terenurilor $i bunurilor proprietate publici sau privatd, apartinand, dupa caz, statului,
Consiliului local Dealu, unor persoane fizice ori juridice, dupa cum urmeaza:

a) dreptul de uz pentru executarea lucririlor de infrastructurd pentru prestarea serviciului de iluminat
public;

b) servitute de trecere subterand, de suprafati sau aerian3 pentru instalarea sistemului de iluminat
public;

c) dreptul de acces la utilitatile publice si la Sistemul Energetic National.

ART. 92. Operatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele obligatii:
a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficientd economica:
b) s& promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficients a infrastructurii aferente serviciului
de iluminat public;
C) s respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului:
d) sa asigure respectarea indicatorilor de performanti ai serviciului de iluminat public, stabiliti
de Consiliul local Dealu. in regulamentul serviciului, anexat la contractul de delegare a gestiunii;



e) sd respecte si si efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si
contractului de delegare a gestiunii;

f) sa furnizeze Consiliului local Dealu, AN.R.S.C. si C.N.R.I. informatiile solicitate si sa asigure accesul
la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciulyi de iluminat public;

g) sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduc3 la reducerea costurilor de

operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind
achizitiile de lucrari sau de bunuri;

h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparafii sau executia unei lucrari noi, la un nivel calitativ

corespunzator, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la terminarea lucrarii, daci conditiile
meteorologice le permit:

i) s& asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati.

ART. 93

(1) Pentru nerespectarea de citre operatorul serviciului de iluminat public a indicatorilor de performanta
Consiliul Local Dealu poate aplica penalitati operatorului serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul serviciului de iluminat public raspunde de indeplinirea obligatiilor prevazute Ia art. 92.

ART. 94
Operatorul serviciului de iluminat public are urméatoarele drepturi:
a) sa sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea serviciilor

prestate, inclusiv majorarile sifsau penalitatile de intérziere, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data
expirarii termenului de plats a facturilor;

b) sa solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluarii prestarii serviciului de iluminat public;
¢) s& asigure echilibrul contractual pe durata delegarii gestiunii:

d) s& solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cy Normele metodologice aprobate de
ANR.S.C;

e) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 95
(1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul local Dealy;
(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale in ansamblul lor.
(3) Consiliul local Dealu, in calitate de reprezentant al comunitatii locale si de semnatar al contractului

prezentului regulament.

ART. 96

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturor
membrilor comunitatii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod nediscriminatoriy.

ART. 97
Utilizatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele drepturi:
a) sa aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respects prevederile contractului de

delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului §i din caietul de sarcini anexate Ia
acesta;

b) s& verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice sau private
afectate serviciului:

c) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de
intretinere, exploatare $i administrare a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a unitatilor
administrativ-teritoriale incredintate pentru realizarea serviciului;

d) s& aprobe stabilirea prefurilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor

propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de reglementare
competenta;

€) s& ia masurile stabilite in contractul de delegare a gestiunii, in situatia in care operatorul nu asigura
indicatorii de performant3 si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

f) sad refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii tarifelor propuse de
operator;

g) sa isi asume plata integrald sau partiala a energiei electrice aferentd consumului instalatiilor de
iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

ART. 98
Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:
a) sd aiba acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectarii regulamentelor specifice;



b) sd aibad acces Ia informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informati
periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;

- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare §i extindere a sistemului de iluminat public;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului i evolutia in timp a acestuia;

- eficienta masurilor luate, reflectats in: scaderea numarului de accidente rutiere, cresterea securitatii
individuale si colective si altele asemenea;

c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea si extinderea
sistemului de iluminat public.

ART. 99

Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligatia de a

respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de a-si achita obligatiile de
plata stabilite sub forma de taxe locale.

CAP. IV Indicatori de performanta

ART. 100
(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditile ce trebuie respectate de operatorul serviciului de
iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie s3 le indeplineasca serviciul de iluminat
public, avandu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarile Ia cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitétii locale:

c) satisfacerea judicioasd, echitabils i nepreferentiald a tuturor membrilor comunit&tilor locale, in
calitatea lor de utilizatori ai serviciului:

d) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;

€) respectarea reglementsrilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii energiei
electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de normele nationale in acest
domeniu.

ART. 101 Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmatoarele

activitati;

a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat:

¢) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectivi a
problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecirei parti;

d) solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) cresterea gradului de siguranta rutiera;

f) scaderea infractionalitatii.

ART. 102 In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie s asigure:

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciului efectuate;

c) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor publici si
solutionarea acestora;

d) accesul neingradit al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu
competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

- calitatii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performant stabiliti in contractul
de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;

- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/fsau
modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredintata prin contractul de
delegare a gestiunii:

- modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

- stadiului de realizare a investitiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.



ART. 103 Indicatorii de performanta generali si garantati pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliti in
Anexa nr. 1, care face parte integrant din prezentul regulament.

CAP. V Raspunderi si sanctiuni

Incilcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau
penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.

ART. 104 Fapta savarsita cu intentie contra unei colectivitati locale prin, deteriorarea grava sau
distrugerea totala ori partiala a instalatjilor, utilajelor, echipamentelor si a dotdrilor aferente sistemului de
iluminat public este considerats act de terorism si se pedepseste potrivit legislatiei in vigoare.

ART. 105 (1) Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public si se sanctioneaza cu
amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:

a) refuzul utilizatorului de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare, in
scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si
reparatii;

b) nerespectarea de cétre utilizator a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

¢) racordarea la sistemul de iluminat public fara acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de
brangare/racordare eliberat de operator;

d) utilizarea fard contract de furnizare/prestare a infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice;

e) modificarea neautorizatd de cétre utilizator a instalatjilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor
aferente sistemelului de iluminat public ;

(2) Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public si se sanctioneaza cu amend3 de la
5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a
consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea sa:

b) intarzierea nejustificatd a operatorilor de a branga/racorda noi utilizatori, precum si impunerea unor
solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic si neconforme actelor
normative in vigoare si reglementarilor stabilite de autoritatile nationale de reglementare competente:

c) sistarea nejustificatd a serviciului de iluminat public sau refuzul de a realimenta utilizatorul dupa
achitarea la zi a debitelor restante.

( 3)Constituie contraventii, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei urmatoarele
fapte:

a) neurmdrirea de catre primar a intocmirii regulamentului propriu al serviciului, in termen de 90 de zile
de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului;

b) incélcarea oricarei alte obligatii prevazute de prezentul regulament a serviciului sau a reglementarilor
autoritatii competente pentru care nu s-a prevazut o sanctiune specifica.

(4) Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public si se sanctioneaza cu amenda de la
10.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:

a) incélcarea de céatre operator a prevederilor reglementérilor tehnice si comerciale, inclusiv a
prezentului regulament, stabilite de autoritdtile de reglementare competente, precum si nerespectarea
conditiilor asociate licentelor;

b) refuzul operatorului de a pune la dispozitie autoritadti de reglementare competente datele si
informatiile solicitate sau furnizarea incorects $i incompletd de date si informatii necesare desfasurarii
activitatii acesteia;

c) furnizareal/prestarea serviciului de iluminat public in afara parametrilor tehnici cantitativi si calitativi
adoptati prin contractul de furnizare/prestare si/sau a celor din normele tehnice si comerciale stabilite de
autoritatea de reglementare competents:

(4) Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public si se sanctioneaza cu amenda de la
30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:

a) refuzul operatorului de a se supune controlului i de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin
reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta, precum si obstructionarea acesteia
in indeplinirea atributjilor sale;

b) neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control:

c) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public de catre operator fira licenta eliberata potrivit
prevederilor Legi nr.51/2006 sau cu licent3 a crei valabilitate a expirat;

d) practicarea unor prefuri si tarife mai mari decat cele aprobate de Consiliul Local Dealu, in baza
metodologiilor stabilite de autorit4tile de reglementare competente;

e) delegarea gestiunii serviciului de iluminat public fara respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 si a
Legii nr. 230/2006;



f) aprobarea obiectivelor de investitii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului de iluminat
public fard respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriului si de protectia mediului,
adoptate potrivit legii;

g) nerespectarea de citre operator a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii populatiei, a
mediului de viata al populatiei si a mediului;

K)prestarea serviciului de iluminat public fara aprobarea de citre Consiliul Local Dealu a hotararii de dare
in administrare sau a contractului de delegare a gestiunii:

) atribuirea de catre primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public far3
respectarea procedurilor legale;

m) darea in administrare de citre primar a serviciului de iluminat public unui prestator fars licenta de
operare, respectiv incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fara licenta de
operare.

(5) Consiliul Local Dealu.poate stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobatd cu modificiri $i completari prin Legea nr. 180/2002, cu
modificarile si completirile ulterioare, si alte fapte decat cele prevazute la alin. (1)-(4), care constituie
contraventii in domeniul serviciilor de utilitati publice.

ART. 106 (1) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de
catre reprezentant imputerniciti ai ministrului mediului $i gospodaririi apelor, ai ministrului administratiei si
internelor, ai ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, aj presedintilor AN.R.S.C., AN.R.E.,
A.R.R. si ai presedintilor consiliilor judetene si ai primarilor, dupa caz, conform competentelor stabilite in
Legea nr. 51/2006.

(2) In vederea constatsrii contraventiilor prevazute la art. 105, reprezentantii imputerniciti prevazuti 1a
alin. (1) au acces, dacj acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice
alt loc, unde au dreptul s verifice instalatiile de utilizare, precum $i s& execute masuritori si determinari.
Atat operatorii, cat si utilizatorii sunt obligati s& puni Ia dispozitie reprezentantilor imputerniciti
documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.

(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputerniciti.

completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobats cu modificari si completari prin
Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceplia prevederilor art. 28.

CAP. VI Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 107 (1) Regulamentul serviciului de iluminat public din comuna Dealu se elaboreaza si se aproba de
Consiliul local Dealu.

(2) In cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea si modul de
efectuare a masuratorilor parametrilor luminotehnici pe toate ciile de circulatie.

(3) Mésuratorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu Ia inceperea activititi operatorului,
indiferent de modul de gestiune adoptat.

(4) In urma masurétorilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la
parametrii tehnici prevazuti in normativele in vigoare.

(5) Pana la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozitiilor alin. (1), operatorul va respecta
regulamentul — cadru, conform Ordinului nr.86/2007 emis de A.N.R.S.C.

ART. 108 In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele
legale, valabile la data incheierii acestora.

ART. 109 Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public are obligatia de a intocmi un plan de
masuri care s aib3d o durati de maximum 12 luni, in care sj fie cuprinse termenele de conformare cu
obligatiile ce rezults din prezentul regulament, in special in privinta inventarierii instalatiilor de iluminat,
calculdrii $i masurérii parametrilor luminotehnici.

ART. 110 In vederea cresterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii, organele administratiei
publice locale impreuns cu organele de politie vor stabili modalitati de semnalare operativi a cazurilor de
nefunctionare sau de funnctionare def ctuoasa a sistemului de iluminat public.
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ANEXA 1 la Regulamentul serviciului de iluminat public

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Nr. Trimestrul Total
crt.  Indicatori de performants

I I 1 v an
0 1 2 3 4 5 6

1. INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

1.1. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE

a) numarul de reclamatii privind disfunctionalititile
iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal,
pietonal, ornamental etc.;

b) numarul de constatari de nerespectare a calitatji
iluminatului public constatate de autorittile
administratiei publice locale; pe tipuri de iluminat
- stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate
operatorului;

) numarul de reclamatii privind gradul de asigurare
in functionare;

d) numarul de reclamatii si notificari justificate de
la punctele a), b) $i ¢) rezolvate in 48 de ore;

e) numarul de reclamatii si notificari justificate de
la punctele a), b) $i ) rezolvate in 5 zile lucratoare.

1.2. INTRERUPERI SILIMITARI IN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

1.2.1. INTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI

a) numarul de intreruperi neprogramate constatate,
pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,
ornamental efc.;

b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de
intreruperile neprogramate;

C) durata medie a intreruperilor pe tipuri de iluminat
- stradal, pietonal, ornamental etc.

1.2.2. INTRERUPER] PROGRAMATE

a) numarul de intreruperi programate, anuntate
utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal,
pietonal, ornamental efc.;

b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de
intreruperile programate;

¢) durata medie a intreruperilor programate;

d) numarul de intreruperi Programate, care au depasit
perioada de intrerupere programata, pe tipuri de
iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc

1.2.3. INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR




a) numérul de intreruperi neprogramate datorate
distrugerilor de obiecte apartinand sistemului
de iluminat public;

b) durata medie de remediere §i repunere in functiune
pentru intreruperile de la punctul a

1.3. RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
SAU BENEFICIARILOR INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

a) numarul de sesizari scrise in care se precizeaza cj
este obligatoriu raspunsul operatorului;

b) procentul din sesizarile de Ia punctul a) la care
s-a raspuns Tn termen de 30 de zile calendaristice.

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

2.1. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA

a) numarul de sesiziri scrise intemeiate privind
nerespectarea de catre operator a obligatiilor
din licent3;

b) numarul de incalcari a obligatiilor operatorului
rezultate din analizele si controalele ANRSC si modul
de solutionare pentru fiecare caz de incdlcare a
acestor obligatii.

2.2. INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE
PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

a) valoarea desp&gubirilor acordate de operator in cazul
deteriorarii din cauze imputabile Iui a instalatiilor
utilizatorului;

b) valoarea despagubirilor acordate de operator pentru
nerespectarea parametrilor de furnizare;

¢) numarul de facturi contestate de utilizator
d) numarul de facturi de la punctul c) care au justificat
contestarea valorilor;
e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestarii
valorilor acestora.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local
Fancsali Arpad
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ROMANIA ANEXA NR. 2. LA HCL NR. 32/2021
JUDETUL HARGHITA

COMUNA DEALU

CONSILIUL LOCAL

. CAIET DE SARCINI 5
IMPLEMENTAREA MASURILOR DE EFICIENTA ENERGETICA PENTRU REABILITAREA SI
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

din Comuna DEALU

1. OBIECTUL CERERII DE OFERTE

Procedura are ca obiect modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna Dealu.
Procedura aplicatd pentru atribuirea contractului de achizitie publica este ,oferta cea mai avantajoasa
economic” si se desfasoara in conformitate cu actele normative in vigoare.

2. TERMINOLOGIE

2.1. CIE - Comisia Internationals de lluminat;
2.2, Beneficiar al serviciului de iluminat public - comunitatea locala in ansamblul ei;
2.3. Sistem de iluminat public- ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o dispunere logica in
scopul realizarii unui mediu luminos confortabil si/sau functional sifsau estetic, capabil sa asigure
desfasurarea in conditii optime a unei activitati Ispectacol/sport/circulatie/, a unui efect luminos estetic-
arhitectural si altele, alcituit din constructii, instalatii si echipamente specifice, care cuprinde:

a) retele electrice de joas3 tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

b) stélpi de sustinere a retelei cu fundatiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinati
exclusiv iluminatului public;

¢) posturi de transformare si cutii de distributie aeriene, supraterane sau subterane, destinate
exclusiv iluminatului public;

d) echipamente de comands, automatizare, masurare si control:

e) corpuri de iluminat echipate cu surs3 de lumina corespunzatoare, console si accesorii.

2.4. Aparat/corp de iluminat:
- aparatul de iluminat ce serveste |a distributia, filtrarea si transmisia luminii produse de la una

sau mai multe Iampi catre exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixarii si protejarii
lampilor, circuitele auxiliare si componentele electrice de conectare la reteaua de alimentare, care
asigura amorsarea si functionarea stabil3 a surselor de lumin;
2.5. Caracteristici tehnice:

- totalitatea datelor si elementelor de naturs tehnica;
2.6. Fise tehnice:

- totalitatea datelor si elementelor de natur tehnics $i luminotehnice (fotometria);
2.7.Factor de mentinere a fluxului luminos:

- raportul intre fluxul luminos al unei I3mpi la un moment dat al vietii sale si fluxul luminos initial,
lampa functionand in conditiile specificate;
2.8. lluminare (E):

- raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata si aria respectiva:
2.9. lluminare medie (Em):

- valoarea medie a ilumindrii orizontale pe suprafata drumului;
2.10. lluminare minima(Emin):

- valoarea medie a iluminarii orizontale pe suprafata drumului;
2.11.13.12. Indice de crestere a pragului prag orbirii (TI):

- mésurarea pierderii vizibilitatii provocate de orbirea fiziologica/ de disconfort de Ia aparatele de
iluminat ale instalatiei de iluminat public;
2.12.14.13. Raportul de continuitate (al iluminarii partii carosabile a unui drum) de zona aliturats (SR):

- raportul dintre iluminarea medie pe benzi situate in exteriorul marginilor carosabilului soselei Si
iluminarea medie pe benzi situate in interiorul acestor margini;
2.13. Lampi cu LED:

- lampi care utilizeaz3 diode emitatoare de lumina (LED-uri), ca surs3 de lumina;
2.14. Luminant L:

- raportul dintre intensitatea elementara emis3 citre ochiul observatorului si suprafata aparenta
de emisie [cd.m-2];
2.15. Luminantd maxima Lmax:



- cea mai mare valoare a luminaniei de pe suprafatd avutd in vedere si in directia de
desfasurare a traficului rutier;

2.16. Luminanta medie Lm:

- valoarea medie a luminantei pe suprafata de drum carosabil:
2.17. Luminanta minim& Lmin:

- cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul ;
2.18. Nivel de iluminare/nivel de luminanta:

- nivelul ales pentru valoarea iluminarii/ luminantei;
2.19. Uniformitate generala a luminantei Uo[L]:

- raportul dintre luminanta minima si luminanta medie, ambele considerate pe toata suprafata de
calcul;

2.20. Uniformitate longitudinala (a luminantei suprafetei unei parti carosabile) UI[L]:
- raportul intre luminanta minima si luminanta maxima, ambele considerate in axul benzii de
circulatie al zonei de calcul i in directia de desfasurare a traficului rutier.
2.21. Uniformitate generala a iluminarii UO[E]:
- raportul dintre valoarea ce mai scizuta si valoarea medie:
2.22. Punct de aprindere [PA]:

- ansamblu fizic unitar ce poate contine, dupa caz, echipamentul deconectare/deconectare,
protectie, comanda, automatizare, masura si control, protejat impotriva accesului accidental, destinat
sistemului de iluminat public.

3. BENEFICIARU

3.1 Denumirea autoritatii contractante: Primaria Comunei Dealu
3.2 Adresa: Str. Principala nr. 601, com. Dealu, jud. Harghita
3.3 Nr. telefon/fax: 0266 225 106

3.4 E-mail: comdealu@yahoo.com

4. OBIECTUL
4.1. Eficienta energetica si corespunderea normelor si standardelor.

Au fost achizitionate si montate 596 bucati de aparate de iluminat cu surse LED, echipate cu surse
PNDL si propriu pe stalpi existenti, impartite pe clase ale sistemului de iluminat conform descrierii de

{ga;:loljeor:entarea unui sistem de automatizare incadrat in PA corpuri de iluminat
 Situatia 1-clasa de iluminat MES — inaltime stalp 8 m, distanta intre stalpi 40 m, carosabil asfalt,
coef reflexive R3007. Lungime strazi 5,636 km
Corp de iluminat public cu sursa LED (tip 1) montat pe stalp APARATE LED 30 W 101 buc.
e Situatia 2 - clasa de iluminat ME6 — inaltime stalp 8 m, distanta intre stalpi 37 m, carosabil
asfalt, coef reflexive R3007. Lungime strazi 34,219 km

Corp de iluminat public cu sursa LED (tip 2); montat pe stalp APARATE LED 23 W 495 buc.-
corpuri de iluminat de tipul 2;

TOTAL LUNGIME STRAZI aferent Clase 1-2 sunt 39,854 km.

Corpurile de iluminat sunt echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de céatre fiecare ofertant
in urma efectuarii calculelor luminotehnice pentru fiecare situatie prezentatad si detaliata in prezenta
documentatie, ins3 se va tine cont de urmitoarele:

* Pentru iluminarea arterelor incadrate in clasa de iluminat , Situatia 1 puterea instalata
va fi de maxim W;
* Pentru iluminarea arterelor incadrate in clasa de iluminat , Situatia 2 puterea instalat3

va fi de maxim W:

—_— L

Evaluare energetica intreaga cantitate de aparate indicate in situatiile existente:

» Evaluarea energetica va avea ca baza de calcul cantitatea energiei active consumate de
cele 596 aparate/corpuri de iluminat indicate la situatiile descrise in acest document.



Unde:

In calculul energiei se vor considera 3950 ore de functionare/an, se va tine cont de puterea
surselor LED, de pierderile din sursele de alimentare si de profilul de reducere a
consumului si fluxului luminos in cazul aplicarii sistemului de telegestiune.

Eac [kWh] = {3877[h] x (N[buc]+Pi aparat Situatia 1[W]+ N[buc]*Pi aparat Situatia 2[W]+
N[buc]+Pi aparat Situatia 3 [W]+ ...*N[buc]*Pi aparat Situatia ultima [W1)}/1000,

Eac=energia activi consumat

Pi aparat=puterea instalati pe TIP de aparat propus pentru situatia respectiva.

Pentru aparatele la care este aplicat sistemul de telegestiune se va tine cont de profilele de
reducere cerute in cadrul documentatiei. Se va detalia modalitatea de calcul a energie n
urma aplicarii lor.

Valoarea puterii electrice instalate a corpurilor de iluminat 30 w 101 buc, respectiv 23
w 495 buc, se considera valoare de referintd pentru calculul energiei electrice consumate
de catre sistemul de iluminat.

Ofertele in care cantitatea de energie electricd consumata pentru cele 596 corpuri de
iluminat in conditiile de functionare indicate, va fi mai mare decat valoarea indicata, vor fi
descalificate.

Daca este cazul, pentru sistemul de telegestiune se aplicd un program de reducere a consumului si a
fluxului luminos astfel:

Ora aprindere IP-> ora 22.00, lluminatul functioneaza in clasa initiala 100%;

Ora 22.00 —> ora 23.00, lluminatul functioneaza cu o clas inferioard 75%:

Ora 23.00 -> ora 5.00, lluminatul functioneaza cu 2 clase inferioare 40-50%;

Ora 5.00 —> ora 6.00, lluminatul functioneazi cu o clasa inferioars 75%:;

Ora 6.00 —> ora stingere, lluminatul functioneaza in clasa initial 100%

Exemplu: unilateral

Ungiul de inclinare Ungiul de inclinare
a bratului < a corpului de iluminat
Phic s __\___
- |
e Lungime brat
‘@)
2|2
7
-
= | E
prwr)
2|3
=
Retragere stilp Latimea carosabil

Situatia existents -

clasa sistemului de iluminat (tip 1) APARATE LED 30 W 101 buc. corpuri de iluminat de tipul 1
Montare: unilateral/bilateral



clasa
L ]

Distanta intre stalpi: 8 m

L&time carosabil: 4 m

Retragere stalp: 1 m

inaltimea montarii aparat de iluminat -
Lungime brat: minim 0.5m, maxim - nu va depési % din inltimea de montaj
Unghiul de inclinarea bratului : maxim 15°

Unghiul de inclinarea bratului : maxim 15°

Tip carosabil: informativ: asfalt + beton R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07
Factor de mentinere:

sistemului de iluminat (tip 1) APARATE LED 23 W 495 buc. corpuri de iluminat de tipul 2
Montare: unilateral/bilateral

Distanta intre stalpi: 8 m

Latime carosabil: 4 m

Retragere stalp: 1 m

inaltimea montsrii aparat de iluminat -

Lungime brat: minim 0.5m, maxim - nu va depasi % din inltimea de montaj
Unghiul de inclinarea bratului : maxim 15°

Unghiul de inclinarea bratului : maxim 15°

Tip carosabil: informativ: asfalt + beton R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07
Factor de mentinere:

4.2. Prin modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Dealu, s-a urmérit realizarea
urmatoarelor obiective:

1.

3.

ameliorarea securitatii, sigurantei si confortului cetatenilor pe timp de noapte, prin
aducerea iluminatului stradal Ia valorile cantitative si calitative din prescriptile nationale si
internationale in domeniu.

2. limitarea impactului asupra mediului;

(o]

(o]

o

o]

prin alegerea de produse care utilizeazd mai putine materii prime, produse alcituite din
materiale recuperabile;

reducerea consumului de energie electrica si, implicit, a gazelor cu efect de sera (ex.
CO2);

limitarea poludrii luminoase, realizand un iluminat de calitate, in sensul dirijarii luminii doar
spre locul in care este necesars si doar acolo unde este dorita;

atentia acordat3 durabilitatii produsului privit ca un serviciu $i nu doar ca un obiect, prin
utilizarea de corpuri de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de intretinere.

realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara intregii comune, prin:

(o]

integrarea functiilor iluminatului public:

* functionalitate (satisfacerea nevoii de sigurants, securitate si confort in mod corect);
= eficienta energetica.

4.3. Un sistem modern si eficient de iluminat public care corespunde cerintelor si normelor nationale Si
internationale, in paralel cu optimizarea consumurilor energetice.
Se urméreste:

Garantarea dreptului cetatenilor din comuna Dealu Ia un spatiu public de calitate;
Modernizarea sistemului de iluminat, bazat pe utilizarea de corpuri de iluminat
performante care s& asigure calitatea, garantia, eficienta energetica si exploatarea optima
a intregului sistem si optimizarea consumului de energie electrica;

Garantarea indicatorilor de performanta luminotehnics calculati, urmare a lucrarilor de
modernizare;

Asumarea si garantarea optimizarii consumului de energie electrica;

Garantarea permanentei in functionare a iluminatului public,



5. CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor
obiective:

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor
reglementate de standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si
luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru
luminanta, pragul de orbire etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor
cerintelor, prin urmatoarele mijloace:

* Corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de

protectie, si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

e Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in

vigoare si vor avea certificate de conformitate;

¢ Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea

electrica instalati a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare. Obligatoriu
aceasta va fi calculata de fiecare ofertant.

- Declaratii si certificarii:
e Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de catre un

organism national de acreditare semnatar EA — MLA pentru evaluarea conformitatii acestei
categorii de produse:

* Declaratii de conformitate Pe proprie raspundere emise de producator, cu dovada c3
producatorul detine sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria
ISO 9000 (sisteme de management a calitatii), ISO 14000 (protectia mediului), ISO 18000
(sénatatea si securitatea muncii)), certificate de un organism de certificare acreditat de
catre un organism national de acreditare semnatar EA — MLA pentru acest gen de
activitati;

* Declaratiile de conformitate pe proprie raspundere emise de producator trebuie si fie

sotite de rapoarte de incerciri emise de laboratoare acreditate in conformitate cu
standardul ISO 17025 pentru incercarea acestor categorii de produse;

o Certificate de garantie emise de producitor:

* Marcaj CE aplicat:

e Prezentarea calculelor luminotehnice pentru corpurile de iluminat propuse in oferts. Pentru
verificarea calculelor luminotehnice de prezentat matricea de calcul in format Jdt” sau ,ies”.

5.1. Cerinte tehnice minime impuse pentru corpuri de iluminat cu LED, folosite pentru
iluminatul rutier si zonelor pietonale

* Gradul de protectie a componentei optice IP 65;
* Gradul de protectie a componentei electrotehnice IP 65;

» Carcasa realizatd din aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune , dimensionat3
astfel incat s indeplineascs si functia de radiator pasiv pentru LED;

* Curba fotometrica a corpului de iluminat trebuie s3 asigure indeplinirea parametrilor ceruti
de clasa de iluminat atribuit obiectivului pentru care se solicita finantare;

* Durata de viatd minim 50000 ore Cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos initial;

e Seva prezenta diagrama polar3 a intensitatii luminoase $i curbele de tip K pentru corpul de
iluminat propus:

e Randamentul corpului de iluminat minim 75%:

* Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de luming utilizatsd, asigurarea functionarii la
minim un factor de putere de 0,90;

* Protectie impotriva electrocutarii Clasa | sau l;

¢ Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, avand temperatura de
culoare cuprinsi intre 4000K-5000K:

* Protectie la descarcari atmosferice minim 4KkV:
* Functionare la temperaturi intre -20 si +40 grade Celsius:
* Garantie producator minim 5 ani.

5.2. Brate de prindere



Cerinte tehnice minime impuse pentru brate si coliere de prindere aparate de iluminat stradal
* Material: teava de otel vopsita, avand diametru minim g42mm pentru aparate de iluminat cu
greutati mai mici sau egale cu 7kg si minim g60mm pentru greutati mai mari de 7 kilograme
e Dimensiuni: in functie de geometria strézii , lungimea minima a bratului pe orizontald 500mm:;
lungimea maxima nu va depési ¥ din inaltimea de montaj
* Unghiuri de inclinare: in functie de solutia aleasa dar nu mai mari de 15" fata de planul orizontal

* Prinderea bratelor pe stalpi se va face in bratari pereche, cu suruburi.

5.3. Cablu si conductori

Cerinte tehnice minime impuse pentru cablu de conectare la retea
* Conductor - descriere conform cerintelor din proiect

Tensiune nominala

Temperatura minima a mediului ambiant (pe manta): -

Temperatura maxima admisibila pe conductor:

Tensiunea de incercare:

5.4. Sistemul de telegestiune:

Sistemul de telegestiune wireless al iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda si
controla aparatele situate pe arterele principale, aflate in comuna Dealu.

Sistemul de telegestiune firi fir (wireless) al iluminatului public are rolul de a monitoriza,
comanda si controla de la distanta aparatele de iluminat, intr-un mod facil, pentru a permite efectuarea
de interventii prompte in caz de defect, dar si reducerea costurilor aferente consumului de energie
electrica si a mentenantei sistemului de iluminat public.

Parametri tehnici si functionali:
A. Functii:

* transmiterea de la distanta a comenzilor utilizénd tehnologie de ultima generatie pe baza unor
protocoale de comunicare standardizate, de tip deschis.

o posibilitatea de accesare a aplicatiei web de cétre orice utilizator predefinit in sistem, de la
orice terminal conectat la internet (care permite navigarea WEB) si protejarea conexiunii minim
cu parola si nume utilizator:

*  afisarea informatiilor in interfata utilizator in limba romana:

*  colectarea centralizata a datelor de la controlerele de grup utilizand retele de date mobile
(GPRS/GSM sau UMTS) sau Ethernet

o reprezentarea grafica a fiecarui dispozitiv de control/aparat de iluminat si a starii acestuia, pe
0 harta, in functie de coordonatele GPS ale sale;

¢ reprezentarea intr-o structura arborescenta, logics, care s3 contind cel putin urmatoarele
nivele:

- nivel tara,

- nivel oras cu zone apartinatoare,
- nivel localitate,

- nivel strads,

- nivel punct luminos

o modificarea automats a niveluluj de focalizare (zoom) in functie de nivelul de navigatie ales
(ex. strad3, aparat de iluminat);

° pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, conform conditiilor
impuse prin programe de functionare prestabilite, ce pot fi modificate in interfata utilizator in
orice moment, la cererea beneficiarului, inclusiv dup& montarea aparatelor de iluminat:

° pornirea/oprirea aparatelor de iluminat in mod individual, cu ajutorul unei fotocelule integrate
in fiecare aparat de iluminat, ce va controla functionarea acestora in raport cu un nivel de
iluminare prestabilit de utilizator in interfata, acesta putand fi schimbat ori de cate ori va fi
nevoie, prin intermediul interfetei utilizator. O astfel de functie permite controlul aparatelor de
iluminat in functie de nivelul de iluminare locala, firi a periclita siguranta circulatiei si cu



obtinerea unor economii suplimentare de energie (ex: in parcuri se lasad intunericul mai
devreme fata de o cale de circulatie auto /pietonal situata in spatii deschise).

reducerea/ cresterea fluxului luminos pe baza unor senzori, ce pot fi montati pe oricare din
aparatele de iluminat/dispozitivele de control ofertate (inclusiv cele de zona) si pe baza cérora
poate fi gestionat modul de functionare al mai multor aparate de iluminat ce deservesc aceluiasi
obiectiv, fara ca toate acestea si fie conectate direct la acelasi senzor. Totodats, un aparat de
iluminat trebuie s3 fie capabil s& réspunda la comanda transmis3 de cel putin 10 senzori
configurati in interfata utilizator a sistemului de telegestiune, montati in zonele inconjuratoare
ale acestuia. Senzorii pot fi diversi: de miscare, de prezenta, de ploaie, etc.

mentinerea constant3 a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea
deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimini costurile suplimentare datorate
supradimensionarii initiale a fluxului luminos sl implicit, a puterii absorbite;

utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Qutput), ce permite utilizarea in
permanenta a unei anumite puteri instalate pe lampa mai micd decat puterea nominala a
acesteia, daca pentru obtinerea rezultatelor luminotehnice in teren este nevoie de un flux
luminos intermediar fat4 de cel oferit de lampile existente pe piata;

modificarea dinamica a fluxului luminos (dupa programe prestabilite, definite de beneficiar), ce
permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente fatd de fluxul luminos nominal, pe
anumite paliere orare, in functie de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte conditii
predefinite;

functionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise
cel putin la nivel de punct luminos la nivel de comuna si la nivel de grup de functionare (grup de
lucru), In "timp real" (timp de raspuns in teren maxim 5 minute; in interfata datele vor fi
actualizate in maxim 30 minute);

programarea si reprogramarea facila, ori de cate ori este necesar, a unor profile de
functionare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar,
in functie de densitatea traficului, incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic, evenimente
temporare sau de durata lunga, sarbatori, etc;

permite configurarea a cel putin 10 grupuri de lucru (scenarii de functionare) diferite, la care
pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente in sistemul de telegestiune, in functie
de aplicatia deserviti (iluminat stradal, iluminat parcari, iluminat treceri de pietoni, iluminat
arhitectural, iluminat festiv, etc). La cerere, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-un
mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de functionare).

grupurile de lucru (si dispozitivele de control alocate lor), definite pentru diferite scenarii de
functionare, nu vor fi conditionate de apartenenta la un anumit dispozitiv de control zonal sau
de configuratia retelei de alimentare cu energie electrica;

fiecare grup de lucru permite cel putin 2 scenarii de functionare, definit in functie de zilele
saptamanii (1 scenariu pentru zile lucratoare si 1 scenariu pentru zilele de sfarsit de
saptdmana).

interfata va permite definirea in avans a unor zile speciale, in decursul unui an, avand scenarii
de functionare diferite fatd de restul anului, pentru fiecare grup de lucru in parte (ex: Pasti,
Créciun, Zilele satului, etc.)

Cunoasterea de la distantd a starii sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de
iluminat/ starea dispozitivului de control, starea dispozitivului de control de grup,
disfunctionalitati in functionare:

cunoasterea de la distanta a cel putin urmatorilor a parametri electrici si de functionare Ia nivel
de aparat/corp de iluminat:

- putere electrica absorbita,

- tensiunea de alimentare,

- intensitatea curentului electric,

- cos ¢,

- energie consumata la nivel de dispozitiv de control individual,

- numarul de ore de functionare ale dispozitivului de control,

- numarul de ore de functionare ale balastului Idriver-ului aparatului de iluminat,



- starea si calitatea comunicatiei existente intre dispozitivul de control al aparatului
de iluminat si dispozitivul de control de grup,
- ultima pornire si ultima oprire a aparatului de iluminat,
- starea in care se afla aparatul de iluminat — pornit/oprit/mod manual/mod
automat,
- nivelul de iluminare masurat de fotocelula integrata in aparatul de iluminat,
interogarea automata a dispozitivelor de control si stocarea datelor de tip istoric, ce vor fi
folosite in raportari ulterioare, trebuie s3 se fac3 cel putin la interval de 90 de minute, iar datele
de tip "valori in timp real" (live values) trebuie afisate cel putin la interval de 30 minute. Ambii
parametri vor fi configurabili, la cerere, intr-un mod facil, prin intermediul interfetei utilizator;
in cazul unei avarii (intreruperea alimentarii cu energie electrica a dispozitivelor de control
local si zonal ), sistemul de telegestiune trebuie si fie operational In maximum 5 minute Si sa
transmita date in sistem in maxim 15 minute
monitorizarea permanenta a sistemului si, la cerere, transmiterea de rapoarte prin intermediul
e-mail-urilor, catre destinatarii predefiniti in sistem cu privire Ia cel putin urmatoarele:
- energia consumats,
- modul de functionare,
- erorile de functionare,
- durata de functionare a lampilor;
definire utilizatori in functie de rolurile alocate de citre administratorul sistemului (vizualizare
sistem, configurare echipamente, configurare profiluri de functionare, vizualizare rapoarte de
functionare, etc.);
emiterea de rapoarte si posibilitatea de export a datelor cel putin intr-un format compatibil
-excel” si ,.pdf", conform solicitarilor administratorului sistemului, pentru cel putin urméatoarele
- energia consumats,
- modul de functionare,
- erorile de functionare,
- durata de functionare a lampilor:

sistemul de telegestiune va permite integrarea iluminatului festiv si a celui arhitectural, precum
$i a altor consumatori permanenti sau ocazionali, pentru acestia trebuind sa poat fi controlats
cel putin oprirea si pornirea, dupa un program prestabilit si pe baz& de comenzi manuale;

deoarece iluminatul festiv prezintd o components dinamica, ce se modifici de Ia an la an,
sistemul de telegestiune trebuie si permita, prin intermediul fiecarui aparat de iluminat/ fiecarui
dispozitiv de control alocat acestuia, controlul individual si pe baza de scenarii de functionare
diferentiate a iluminatului festiv (ex. aparatul de iluminat public Tsi reduce fluxul luminos la ora
23:00 la nivelul 75%, iar ghirlanda luminoasa alimentata de pe acelasi stalp/dispozitiv de control
se stinge Tntre orele 24:00-5:00);

dispozitiv de control va fi capabil sa controleze si s3 monitorizeze consumul pentru sarcini de
cel putin OW-1100W aferente acestuia, acestea putand fi consumuri cumulate ale aparatului de
iluminat public + iluminat festiv sau ale proiectoarelor aferente iluminatului arhitectural

fiecare dispozitiv de control individual va fi capabil s3 controleze functionarea independenta a
3 sarcini diferite (3 aparate de iluminat/1 stalp, 2 aparate element iluminat festiv/ 1 stalp, aparat
iluminat + semnalizare luminoas3 rutierd + element iluminat festiv/1 stalp)

sistemul trebuie s3 fie scalabil, s3 permita addugarea in viitor si a altor dispozitive de control
/aparate de iluminat, fird costuri suplimentare inafari de componentele hardware si de
conectare in reteaua de telefonie mobil sau ethernet ale dispozitivelor de control zonale;

sistemul trebuie s& permita conectarea ulterioara si a altor consumatori independenti, precum

aparate de iluminat montate pe panouri solare, fard alte costuri inafari de componentele
hardware;

B. Componente:

Aplicatie web gratuits, realizats in limba romana, care sa permita: afisarea grafica a punctelor
luminoase si a dispozitivelor de control zonale/ de grupuri pe o harta in sistem GIS sau pe o
hartd nepreferentiata; urmarirea in timp real a starii sistemului precum si consultarea datelor
inregistrate de citre sistem: configurarea dispozitivelor de control zonal si a dispozitivelor de



control individual; configurarea sistemului pe o structura arborescenta, incluzand nivelurile;
oras, cartier, strada, punct luminos:

Dispozitive de control zonal/de grup, care transmit date citre aplicatia web folosind retele de
date mobile si comunica cu dispozitivele de control individual, in conformitate cu normele pe
care a fost dezvoltats respectiva tehnologie, in frecvente libere de licentd. Fiecarui dispozitiv de
control de grup fi vor putea fi alocate minim 100 de dispozitive de control individual. Dispozitivul
de control zonal va fi prevazut cu memorie internd non-volatil3 pentru salvarea datelor proprii si
a celor culese de la dispozitivele de control individual, in caz de intrerupere a comunicarii cu
aplicatia web sau a intreruperii alimentrii cu energie electrica:

Dispozitive de control individual, care permit comanda si controlul independent al aparatelor de
iluminat; controleaza aparatul de iluminat conform profilurilor de functionare definite |a nivel de

functionare prestabilits, pentru anumite zone;

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de catre un organism
national de acreditare semnatar EA — MLA pentru evaluarea conformitatii acestei categorii de
produse;

Declaratii de conformitate pe proprie raspundere emise de producator, cu dovada ci
producatorul detine sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO
9000 (sisteme de management a calitatii), ISO 14000 (protectia mediului), 1ISO 18000
(s@natatea si securitatea muncii)), certificate de un organism de certificare acreditat de citre un
organism national de acreditare semnatar EA — MLA pentru acest gen de activitti;

Certificate de garantie emise de producator;
Marcaj CE aplicat.

5.5. Calculele luminotehnice:

factor de mentinere global MF=0.85 in conformitate cu caracteristicele tehnice ale corpului de
iluminat;

in conformitate cu prevederile standardului SR EN 13201;

5.6. Corpuri de iluminat (inclusiv componentele acestuia)

* Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat

¢ Declaratii/certificatul de conformitate de |Ia producdtor, din care si rezulte
caracteristicile tehnice solicitate $i conformitatea cu standardele in vigoare

* Certificat de garantie

* Raport de incerciri pentru confirmarea gradului de protectie IP, IK si a caracteristicilor
fotometrice pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut.
Se va face dovada acreditirii laboratoarelor care a emis raportul.

5.7. Componentele sistemului de telegestiune

PRESEDINTE DE SEDI
Consilier !ocal
Fancsali Arpad

* Prospect tehnic/fisa de catalog in limba romana
* Declaratie/certificat de conformitate producitor

— \":‘,'.\:‘_ _"r_\_{‘_";

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR General
P3al Margit

(



ROMANIA ANEXA NR. 3. LA HCL NR. 32/2021
JUDETUL HARGHITA

COMUNA DEALU
CONSILIUL LOCAL
STUDIU DE OPORTUNITATE
privind infiintarea serviciului de iluminat public in Comuna Dealu,

judetul Harghita

CAPITOLUL 1 — DATE GENERALE

1.1.0BIECTUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE
Obiectul prezentului studiu de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesitatii si

oportunitatii de gestionare a serviciului public de iluminat public pentru urmatoarele activitdti pe teritoriul
U.A.T. Dealu:

1. Intrefinerea sistemului de iluminat public;
2. lluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv).

intretinerea sistemului de iluminat public cuprinde intretinerea iluminatului cailor de circulatie rutiera
si pietonala.

lluminatul festiv cuprinde realizarea iluminatului festiv pentru sarbatorile de iarna si asigurarea cu
energia electrica pentru sarbatorile si/sau evenimentele culturale, sportive, religioase, efc. organizate sau

sprijinite de comuna Dealu. Cu ocazia acestor evenimente si sarbatori va fi asigurat si personal operativ de
interventie.

1.2.8COPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE

Elaborarea Studiului de oportunitate privind gestionarea serviciului de iluminat public se
face pentru stabilirea formei de gestiune in scopul:
- dimensionarii tehnice si umane a viitorului serviciului de iluminat public;

O

- dimensionarii parametrilor de performanta si costurile necesare pentru realizarea unui
serviciu calitativ.

1.3.ANAIZA LEGISLATIEI

in prezent activitatea de intretinere a serviciului de iluminat public din Romania se desfisoars in
conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:
- Legea nr. 123/2012 privind energia electricd si gazele naturale, cu modificirile si completarile
ulterioare;

- Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitéti publice, republicata, cu modificarile si
completérile ulterioare;

- Ordin nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

- Ordin nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordin nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public.

1.4. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

Definitie: Servicile comunitare de utilititi publice (servicii de utilitati publice), sunt definite ca
totalitatea actiunilor si activititilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si
interes public general ale colectivitatilor locale cu privire la:

- Alimentare cu ap;

- Canalizarea si epurarea apelor uzate:

- Colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

- Producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;



- Salubrizarea localitatiloir:

- lluminatul public;

- Transportul public local.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt:

- Autoritatile administratiei publice locale;

- Utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

- Operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; - A.N.R.S.C.

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se
infiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor
administrativ teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor,
de marimea si de gradul de dezvoltare a acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existents.

CAPITOLUL 2 - SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal,

iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraselor si
municipiilor.

2.1.0RGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Serviciul de iluminat public se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor stabilite n
Legea nr.51 2006.

Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie s3 asigure satisfacerea unor
cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale, si anume:

- Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

- Cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum sia
gradului de sigurants a circulatiei rutiere si pietonale;

- Punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase:

- Sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor, functionarea si exploatarea in
conditii de siguranta, rentabilitate si eficientd economici a infrastructurii aferente serviciului.

Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce
priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor de utilitéti publice, precum si in ceea
ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau
privata a unitatilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilitati publice.

Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de iluminat
public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si infiintarea, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intrd in competenta exclusivd a autoritatilor
administratiei publice locale.

in exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile
deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilitati
publice si adoptd hotarari in legétura cu alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si
darea in administrare sau, dupd caz, punerea la dispozitie a sistemelor de utiliutéti publice destinate
furnizarii/prestarii acestora.

Potrivit Legilor, nr. 230/2006 $i 51/2006, gestiunea serviciului de iluminat public se poate realiza prin
gestiune directd sau prin gestiune delegata. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se
face prin hotarare a consiliului local sau a asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz.

2.2. ANALIZA COMPARATIVA PRIVIND MODUL DE GESTlONABE A SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC DINTRE GESTIUNEA DIRECTA $I GESTIUNEA DELEGATA.

1. Gestiunea directi a serviciului:



In cazul gestiunii directe autoritatile administratiei publice locale trebuie s3 asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficientd economica si manageriald, avand ca
obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti in regulamentul de
organizare si functionare si prin hotararea de dare in administrare, Tn cazul gestiunii directe.

Legea nr. 230/2006 ofera autoritatii publice locale posibilitatea ca pe baza unei evaluari realizate
conform celor mentionate anterior s opteze pentru gestiunea directd a serviciului de iluminat public sau
pentru gestiunea delegat a acestui serviciu. Conform prevederilor art.19 din actul normativ indicat, in cazul
gestiunii directe ” Art. 19. - (1) In cazul gestiunii directe, autoritatile administrafiei publice locale sau
asociatiile de dezvoltare comunitars, dup3 caz, Isi asuma nemijlocit toate sarcinile §i responsabilitatile cu
privire la infiinfarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea gi
asigurarea functionarii serviciului de iluminat public.

(2) Gestiunea directs se realizeazs prin intermediul unor operatori definiti conform prevederilor Legii nr.
51/2006.

(3) Operatorii mentionati la alin. (2) presteaza serviciul de iluminat public in baza hotaréarii de dare in
administrare a serviciului, adoptatd de autoritéfile administraiei publice locale, a infrastructurii tehnico-
edilitare aferente i in baza licentei eliberate de A.N.R.S.C”"

Gestiunea directa presupune totodat4 utilizarea unor operatori definiti si licentiati in conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 51/2006. in cazul acestei modalitati de gestiune a serviciului, autoritatea publica locald
emite o hotarare de dare in administrare a infrastructurii tehnico-edilitare, pe baza licentei eliberata de catre
AN.R.S.C.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice mentioneaza in art. 28 alin. (2)
faptul ca pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul autoritatii administratiei publice locale
sa poata exista structuri proprii care s& desfasoare activitatea aferents. Gestiunea direcs se realizeaza prin
intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiti la art.2 lit.g), respectiv lit.h), fara
aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale
si Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari $i concesiunile de servicii, care pot fi:

“a) servicii publice de interes local sau Jjudetean, specializate, cu personalitate Juridica,

infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dup3 caz,

prin hotdréri ale autoritétilor deliberative ale unitatilor administrativ - teritoriale respective;

b) societéti reglementate de Legea nr. 31/1990, republicats, cu modificrile si

completérile ulterioare, cu capital social integral al unitailor administrativ - teritoriale,

infiinfate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ - teritoriale respective, "

Optiunea manifestatd de catre autoritatea publicd locald pentru gestiunea directd trebuie sa
respecte in integralitate principiile de functionare ale serviciului stabilite prin art.9 si 10 din regulamentul-
cadru din 20.03.2007 al serviciului de iluminat public, Anexa a Ordinului nr. 86/2007 emis de A.N.R.S.C.

"Art. 9. - Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaz cu respectarea principiului:
a) autonomiei locale;

b) descentralizarii serviciilor publice;

¢) subsidiaritétii si proportionalitaii:

d) responsabilitatii si legalitatii;

e) asocierij intercomunitare;

f) dezvoltérii durabile si corelarii cerninelor cu resursele;

g) protectiei i conservérii mediului natural §i construit;

h) asigurdrii igienei gi sanatatii populatiei;

i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privatd a unitatilor
administrativ-teritoriale;

J) participarii gi consultarii cel&tenilor;

k) liberului acces la informatiile privind serviciie publice.

Art. 10. - Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfagoare pentru:
a) satisfacerea interesului general al comunitatii;

b) satisfacerea cat mai complets a cerintelor beneficiarilor:

¢) protejarea intereselor beneficiarilor;

d) intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;

e) asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;

1) cregterea gradului de securitate individuals §i colectiva in cadrul comunitatilor locale;
9) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale localitafilor;
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h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului §i a calitétii vielii;
i) méarirea gradului de siguranfd a circulaiei rutiere §i pietonale;
J) crearea unui ambient placut:
k) cregterea oportunitatilor rezultate din dez voltarea turismului;
l) asigurarea functiondrii §i exploatdrii in conditii de siguran(d, rentabilitate si eficientd economicd a
infrastructurii aferente serviciului.

In situatia in care la nivelul autoritatii publice locale nu pot exista asemenea structuri care s3
beneficieze implicit si de infrastructura aferent unei bune desfasurari a activitatii incidente, ipoteza realizarii
serviciului prin gestiune directs nu se poate realiza.

2, Gestiunea delegati a serviciului

In cazul gestiunii delegate, aceasta modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public presupune
transferul printr-un contract de delegare a sarcinilor si responsabilitatilor instituite in acest domeniu din
patrimoniul autoritatilor locale citre un operator cu statut de societate comercial3 cu capital public, privat

Gestiunea delegata reprezints o exceptie legala de la responsabilitatea impusa autoritétii publice
locale in privinta gestionraii serviciului de iluminat public, respectiv, de la obligatia generala a acesteia de a
satisface exigentele obiectivelor impuse de lege in acest domeniu.

Activitatea operatorilor care pot prelua gestiunea sistemului este reglementata de Legea nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilitati publice, care vor presta serviciul de iluminat public in baza contractului de
delegare a gestiunii, aprobat de autoritatile administratiei publice locale si in baza licentei eliberate de
autoritatea competenta (art.20 alin.(3) din Legea nr. 230/2006).

din Legea nr. 230/2006. Astfel, obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciului poate include;
activitatile de operare propriu-zisa, gestionare, administrare, exploatare, intretinere, precum si activitatile de
pregatire, finantare si realizare a investitiilor din infrastrcutura aferents serviciului de iluminat public.

Indiferent de forma de gestiune adoptatd, in virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit
legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla,
dupa caz urmatoarele:

- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile desfasurate de
acestia;

- calitatea si eficienta serviciului prestart, corespunzator indicatorilor de performantd a serviciului,
stabiliti conform legii;

- modul de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea
si/sau modernizarea sistemului de iluminat public.

Consiliul local al comunei Dealu, judetul Harghita, va aproba indicatorii de performanta, cu
respectarea prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public care
au caracter minimal si poate aproba si alti indicatori de performanta sau alte conditii tehnice pentru serviciile
de administrare a domeniului public si privat, pe baza unor studii de specialitate,



Ratiunea bunei administrari a sistemului de iluminat public in comuna Dealu nu poate fi pusa in
discutie, obiectul prezentului studiu avand menirea sa sprijine in mod obiectiv desemnarea unei solutii
optime de gestionare a serviciului de iluminat public: direct sau indirect(delegata).

Pentru a putea compara usor avantajele si dezavantajele gestiunii directe cu cele ale gestiunii
indirecte (delegate) a sistemului de iluminat public, acestea se prezinta in continuare sub forma unui tabel:

Gestiunea directa Gestiunea delegata
Avantaje Autoritatile administratiei Comuna:

publice isi asuma nemijlocit -transfera sarcina investitiilor si

toate sarcinile si finantarii catre operatorul pentru

responsabilitatile fata de partea ce ii revine;

populatia deservita -va avea calitatea de a superviza si
reglementa conformarea operatorului
la

cerintele impuse in contract si nu de
gestiune directa a serviciului;
-urmareste calitatea si eficienta
serviciului prestart, corespunzator
indicatorilor de

performanta a serviciului, stabiliti
conform legii;

-urmareste modul de administrare, de
exploatare, de conservare si de
mentinere

in functiune, dezvoltarea si/sau
modernizarea sistemului de iluminat
public;

-monitorizeaza respectarea si
aplicarea reglementarilor legislative in

domeniu,
care au fost armonizate cu legislatia
UE.
Dezavantaje Costuri suplimentare cu: dotdri | Comuna trebuie s& si adaptaze
cu echipamente si utilaje rolurile de administrator si

specific, mijloace de transport si | reglementator pe durata contractului
interventie, personal, instruire $i va trebui s& se concentreze pe
personal, autorizare personal. negociere, monitorizare si

Costuri de licentiere A.N.R.S.C. supervizare.

CAPITOLUL 3 — BENEFICIILE DELEGARII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA DEALU

1. Costul serviciilor

Prin delegarea serviciului de iluminat public din Comuna Dealu se va putea obtine un raport optim
intre tarife si calitate.

2. Calitatea serviciilor

Prin contractul de delegare a serviciului de iluminat public din Comuna Dealu se vor stabili criterii de
performanta care vor inlesni evaluarea de catre Primaria comunei Dealu a calitétii serviciilor realizate. Se
vor stabili penalizari care vor obliga delegatul sa presteze serviciile in mod corespunzétor.

Varianta delegdrii serviciului de iluminat public din Comuna Dealu ofers autoritatilor locale
urmatoarele avantaje:

- serviciul de iluminat public din Comuna Dealu va fi asigurat de operatorul privat in numele
autoritatii locale;

- sarcina investitiilor si finantarii sunt transferate catre operator pentru partea ce ii reving;

- toate aspectele serviciului asigurat vor fi specificate in contract si stabilite de comun acord;

- elaborarea de programe de dezvoltare conform cerintelor Consiliului Local Dealu:

- autoritatile locale aleg operatorul potrivit legii si pot obtine controlul prin clauze contractuale.



CAPITOLUL 4 - RECOMANDARI PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI

Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public in Comuna Dealu este
gestiunea delegati atat din punct de vedere al beneficiilor cat si a avantajelor prezentate anterior, din care
reiese faptul ca cea mai avantajoasa forma de gestionare a serviciului de iluminat public in Comuna Dealu,
in actuala conjuncturs este gestiune delegata.

Gestiunea directa presupune infiintarea unei structuri independente, cu personalitate juridica, aflata

gestiune, si presupune indeplinirea conditilor prevazute de HG nr. 745/2007 pentru aprobarea
Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Conform Legii nr. 51/2006, republicatd, modificats si completata, gestiunea indirects sau delegata
"este modalitatea de gestiune in care autoritafile deliberative ale unitatilor administrativ - teritoriale ori, dupd
pe seama unitétilor administrativ - teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai
0 parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati
publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea
delegata a serviciilor de utilitéti publice implic punerea la dispozitia operatorilor a sistemelor de utilitati
publice aferente serviciilor delegate, precum si dreptul §i obligafia acestora de a administra §i de a exploata
aceste sisteme” pe baza unui contract, denumit CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII.

CAPITOLUL 5 - MOTIVE CARE JUSTIFICA REALIZAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA DEALU

1. Motive de ordin legislativ:

Legislatia in domeniul serviciilor publice este reprezentats de :

- prevederile art.1 alin. (2) lit.f), art.22, alin.(2) lit.b) si art.29 -32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare;

- prevederile art.16, alin. (1) lit.b) din legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

- prevederile HG nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de
selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comuntare de utilitati publice si a Contractului — cadru de delegare
a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice;

- prevederile Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului — cadry al serviciului de
iluminat public;

- prevederile Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini — cadru al serviciului de
iluminat public.

2. Motive de ordin economico-financiar:

- lipsa surselor de finantare ale bugetului local pentru dezvoltarea infrastructurii;

- structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate
Cu prevederile legale;

- serviciul public va urmari sa se realizeze un raport calitate/pret cat mai bun pentru perioada de
derulare a contractului de delegare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

3. Motive de ordin social:

- imbunététirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
- scaderea costurilor comunitatii;

- reducerea accidentelor;

- reducerea criminalitatii;

- utilizarea eficients a retelei de drumuri;

- orientare;

- confort psihic si virtual.

4. Motive de ordin tehnic:



- lipsa personalului specializat in domeniu;
- lipsa dotarii tehnice prevazute cu echipament adecvat.

In cazul gestiunii delegate, se parcurg urmatorii pasi:

ntocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de
delegare a gestiunii serviciilor.

Intocmirea $i aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public, intocmit in conformitate cu
dispozitiile Ordinului nr. 86/2007;

Intocmirea si aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de iluminat public intocmite in
conformitate cu dispozitiile Ordinului nr. 87/2007.

Adoptarea de céitre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale a unei hotarari privind
stabilirea procedurii de atribuire g gestiunii serviciliului de iluminat public.
Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea si semnarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului.
Operatorii isi pot desfasura activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C., prestarea
activitatilor specifice serviciului de iluminat public fara licenta sau cu licents expirata, indiferent de tipul de
gestiune, fiind interzisa.

Durata recomandata a delegérii va fi de minim 4 ani.

Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii:

- In cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungitd dups
expirarea termenului:

- la expirarea duratei stabilite prin contract, daca pértile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in
conditiile legii;

- in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilaterald de citre
concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului:

- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere, cu plata unei
despé&gubiri in sarcina Comunei Dealu;

- in cazul nerespectarii obigatiilor contractuale de catre delegant, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina delegatarului;

- In cazul in care operatorul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase;

- In cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului operatorului, cu acordul ambelor parti, in scris.

Contractul de delegare a gestiunii va fi insofit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:

- Caietele de sarcini ale serviciului;

- Regulamentul serviciului de iluminat public;

- Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privatd a Comunei Dealu;

- Procesul verbal de predare primire a bunurilor previzute in inventar;

- Oferta operatorului.

Tinand cont de:

- Adresa A.N.R.S.C. nr. 513038 din 07.12.2017, privind efectuarea demersurilor pentru organizarea
serviciului de iluminat public Ia nivelul Comunei Dealu;

- Programul Operational Regional 2014-2020, prin intermediul caruia vor fi sprijinite actiuni/activitati
specifice realizarii de itii

Local al Comunei Dealu, poate decide cu privire la organizarea si functionarea serviciului de iluminat public.
In acest sens, Consiliul Local Dealy adopta hotéararile care se impun cu privire la gestiunea serviciului de

iluminat public, in modalitatea gestiunii delegata, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 si legii nr.
230/2006.

Toate motivele de maij sus, conduc la concluzia ci delegarea administrarii sistemului de iluminat
public reprezint3 solutia optima, cel putin in viitorul apropiat, iar modul de a gestiona serviciul de iluminat
public in Comuna Dealu, in actuala conjunctura este gestiunea delegata.

Presedinte de sedints

Contrasemneaza pentru legalitate :
Consilier local: ~ Fancsali Atpad

Secretar general al comunei

al Margit
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ROMANIA ANEXA NR. 4. LA HCL NR. 32/2021
JUDETUL HARGHITA

COMUNA DEALU

CONSILIUL LOCAL

CONTRACTUL-CADRU
pentru prestarea serviciului de iluminat public
in comuna Dealu

I. Partile contractante:
Art.1. UAT Comuna Dealu, cu sediul in comuna Dealu, sat. Dealu, str. Principald nr. 601, judetul

Harghita, reprezentat prin d-I Balint Elemer-Imre, avand functia de primar, in calitate de beneficiar, pe de
0 parte,

si
SiC: ismvmmmnras S.RL. CUL RO ....ciiiiiiinn cu sediul principal Tn ... str.
................... bl.__sc.__et__ap. judet/sector ivreren.......Teprezentata prin
avand functia de in calitate de operator-prestator de
servicii(executant), la data de , la sediul beneficiarului, in baza
H.C.L. nr. din , 8-a incheiat prezentul contract de prestarii servicii de

iluminat public in comuna Dealu.

Il. Obiectul contractului:
Art.2.-Obiectul contractului 1l constituie prestarea serviciilor de iluminat public, constand in activitatile de

verificare, reparatii necesare si asigurarea functionarii continue, astfel incat sistemul de iluminat public s&
corespunda exigentelor impuse.

Art.3.-Obiectivele beneficiarului sunt:

a) orientarea serviciilor publice catre utilizatori;

b) asigurarea calitatii si performantelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele
Uniunii Europene in domeniu;

c) orientarea serviciilor de iluminat public Tn mod nediscriminatoriu catre toti beneficiarii comunitatii
locale, potrivit necesitatilor stabilite Tn mod democratic;

d) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante si dupa caz,
a unor echipamente specializate;

e) promovarea investiiilor in scopul modernizarii sistemelor de iluminat public in functiune, si al
extinderii retelelor de iluminat public in functiune;

f) asigurarea la nivelul localitatilor a iluminatului cailor de circulatie si a iluminatului pietonal adecvat
necesitatilor de confort si securitate individuala si colectiva, prevazute de normele in vigoare;

g) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental pentru parcuri si zone similare si ornamental
festiv, adecvat punerii in valoare a edificiilor de importanta publica si/sau culturald, si marcarea prin sisteme
de iluminat arhitectural si/sau ornamental festiv a evenimentelor nationale si a sarbétorilor legale si/sau
religioase;

h) finantarea serviciilor de iluminat public in mod avantajos pentru utilizatori si atractiv pentru
investitori;

i) promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;

J) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, prin crearea unui mediu concurential de
atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performantd ai activitati operatorilor si

participarea cetatenilor si asociatiilor reprezentative la acest proces;

[) promovarea formelor de gestiune delegata;

m) crearea organismelor de monitorizare a calitatii serviciilor prestate si instituirea de mecanisme de
corectie adecvate;

n) promovarea metodelor moderne de management;

0) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formérii profesionale continue a
personalului ce lucreaza in domeniu.

4.In derularea contractului de prestari servicii de intretinere, prestatorul va utiliza bunurile preluate,
in conformitate cu anexa nr. la prezentul contract.

lll. Dispozitii generale

Art.4. Contractul de prestari servicii a iluminatului public are ca anexe obligatorii urmatoarele:
a)-caietul de sarcini;



b)-inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata, aferente  sistemului de
iluminat public;

c)-procesul verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii serviciului;

d)-borderoul de prefuri si tarife unitare pentru fiecare prestatie, in functie de natura acestora;

e)-oferta tehnico-economica.

Art.5. (1) Beneficiarul va urmari, controla si supraveghea:

a)- modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatorul prestator
de servicii publice de intretinere a iluminatului public;

b)- calitatea si eficienta serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta

¢)- modul de mentinere n funciiune si intretinere a sistemului de iluminat public;

Art.6.-Pe durata contractului pariile se obligd sa indeplineasca cu buna credinta obligatiile asumate,
sa nu intreprinda nici un act sau activitate in scopul prejudicierii celeilalte parii, sa se informeze reciproc i
sd coopereze n vederea executarii obligatiilor asumate.

IV. Termenul:
Art.7.-Durata contractului de prestari servicii de intretinere a sistemului de iluminat public se
stabileste pe o perioada de 5 ani i intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parii.

Art.8.-Contractul va putea fi prelungit cu acordul ambelor parti pe o perioada egala cu jumatate din
durata lui initiala.

V. Pretul si plata:

Art.9.Pretul prestatiilor este regasit in oferta de pref, anexa la prezentul contract.

Art.10.(1) Plata se va face lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare prezentarii documentelor
justificative si a facturilor reprezentand contravaloarea prestatiilor efectuate in luna precedenta.

(2) Acceptarea la platd a prestaiiei lunare, este condifionata de prezentarea de catre prestator a
situatiei de lucrari, confirmata de agentul constatator al beneficiarului.

Art.11.Pentru intarzierea mai mare de 30 de zile de la data scadentei facturii, beneficiarul va plati o
penalitate ce va reprezenta procentul prevazut de actele normative in vigoare privitoare la plata cu intarziere
a obligatiilor fata de bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere.

VI. Drepturile partilor:

1.Drepturile operatorului-prestator(executantului):

Art.12.Executantul are urmatoarele drepturi:

1)-In scopul executrii contractului, executantul are dreptul s intervina in mod direct, pe riscul §| pe
raspunderea sa, asupra bunurilor care alcatuiesc sistemul de iluminat public al comunei

2)-Sa incaseze contravaloarea lucrarilor i serviciilor prestate.

2.Drepturile beneficiarului:

Art.13.-Beneficiarul are urmatoarele drepturi:

1)-Sa coordoneze serviciul sistemului de iluminat public;

2)-Sa finanteze realizarea de lucrari necesare serviciului de iluminat public;

3)-Sa inspecteze bunurile, activitatile si serviciile prestate, precum si modul in care este satisfacut
interesul public, sa verifice respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabild a
executantului si in conditiile prevazute in caietul de sarcini;

4)-Sa modifice in mod unilateral partea reglementarad a contractului de prestari servicii din motive
exceptionale legate de interesul public local;

5)-Sa rezilieze contractul in cazul in care prestatorul nu-si respectd obligatile asumate prin
prezentul contract.

VII. Obligatiile partilor:

Obligatiile operatorului-prestator

Art.14.Operatorul-prestator(executantul) are urmatoarele obligatii:

(1)-Sa obtina de la autoritatea competenta, potrivit legii, autorizatia de functionare si licenta.

(2)-Sa respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanta stabiliti de beneficiar in
caietul de sarcini i sa plateasca penalitati pentru nerespectarea indicatorilor de performanta angajati.

(3)-Sa furnizeze beneficiarului si A.N.R.S.C. informatiile solicitate si sa asigure accesul la informatiile
necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii sistemului de iluminat public in conformitate cu
clauzele contractului i cu prevederile legale in vigoare.

(4)-Sa aplice metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de
operare.

(5)-Sa preia de la beneficiar pe baza de proces verbal de predare-preluare bunurile care constituie

sistemul de iluminat public al comunei, in vederea intretinerii si asigurarea functionarii acestuia, conform
parametrilor stabiliti.



Art.16 (1) Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a)-rezilierea de plin drept a contractului opereaza in situatia in care operatorului i se retrage
autorizatia de functionare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului:

b)-la expirarea duratei stabilite prin contract, daca péartile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in
conditiile legii;

c)-in cazul in care interesul public local o impune, prin denuntarea unilaterala de citre beneficiar, cu
plata unei despagubiri pentru eventualele prejudicii aduse operatorului-prestator;

d)-in cazul nerespectérii obligatiilor contractuale de catre una din parti, prin reziliere de plin drept, cu
plata unei despagubiri de catre partea in culpa;

f)-la disparitia, dintr-o cauza de fortd majora, a bunurilor care formeaza obiectul prezentului contract
sau a imposibilitafii obiective a prestatorului de a le intretine, prin renuntare, fara plata unei despéagubiri;

g)-operatorul-prestator a cesionat drepturile si obligatiile sale fara acordul scris al beneficiarului;

h)-cu acordul ambelor parti, in urma unei notificari comunicate in scris celeilalte parti cu cel putin 60
de zile anterior datei de reziliere solicitate.

(2)La incetarea, din orice cauza, a contractului bunurile ce au fost predate prestatorului se vor inapoia

beneficiarului, in stare bun& de functionare, fiind considerat ca operatorul prestator le-a primit in stare
buna.

(3)-In caz de reziliere a contractului, fara culpa prestatorului, beneficiarul va plati acestuia contravaloarea

tuturor prestatiilor efectuate pana la aceea data, pe baza devizelor de lucrari/sau a altor documente
justificative.

IX. Forta majora

Art.17.(1) Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzétor total sau pariial a oricarei obligatii care fi revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiei respective a fost cauzatai de
forta majora.

(2) Partea care invoca forta majora este obligata s-o notifice celeilalte parti in termen de 3 zile de la
producerea evenimentului si sa ia toate mé&surile posibile in vederea limitarii consecintelor acesteia.

(3) Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul

sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, f4rd ca vreuna dintre ele si pretinda daune
interese.

X. Raspunderea contractuala

Art.18. Nerespectarea de citre parile contractante a obligatiilor prevazute in prezentul contract de
prestari servicii atrage rdspunderea contractuala a partii in culpa.

XI. Litigii
Art.19. Partile contractante se angajeazi sa rezolve orice litigiu ce rezultd din prezentul contract pe
cale amiabila si sa nu se adreseze justitiei fara a fi incercat in prealabil o conciliere directa.

Art.20. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de prestari servicii, care nu
s-au putut rezolva pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor competente de la sediul beneficiarului.

XIl. Dispozitii finale
Art.21. (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.

(2) Prezentul contract impreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezintd
vointa partilor.

(3) Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Prezentul contract intrd in vigoare la data semnérii lui si a fost intocmit 2 exemplare originale,

azi cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Beneficiar, Prestator (Executant),

Presedinte de sedinta

) Contrasemneaza pentru legalitate :
Consilier local: ~ Fancsali Arpa

Secretar general al comunei
Pal Margit




